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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件由广东省气象气象局提出并组织实施。 

本文件由广东省气象标准化技术委员会（GD/TC 102）归口。 

本文件起草单位：广州市气候与农业气象中心、广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、广州大

学、广东省建筑设计研究院有限公司、广州市气象公共服务中心、广州市散装水泥与建筑节能管理中心、

广东迪奥技术有限公司、北京天正软件股份有限公司。 

本文件主要起草人：  
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 引 言 

广东省地形起伏大，气候条件特殊，建筑朝向多变，为向广东省各地市在城区低碳规划、海绵城市

设计、建筑节能设计等城乡建设领域节能降碳工作中提供精准、全面的气象参数，提高节能设计水平，

提升建筑能效，有力推动城乡建设领域“双碳”目标实现，特制定本文件。 
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民用建筑节能气象参数 

1 范围 

本文件规定了广东省各地民用建筑设计用室外气象参数和建筑节能用室外气象参数，包括室外气

象参数、夏季太阳辐射照度、度日数、典型气象年、参考ASHRAE方法的设计用气象参数等。 

本文件适用于广东省各地新建、改建和扩建的民用建筑节能设计及节能评估等相关工作。工业建筑、

构筑物的通风与空气调节设计可参考本标准。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB 50736—2012  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

民用建筑  civil building 

供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。 

[来源：GB 50352-2019，2.0.1] 

计算参数  parameters for calculation 

设计计算过程中所采用的表征空气状态或变化过程及太阳辐射的物理量。常用的计算参数有干球

温度、相对湿度、湿球温度、含湿量、焓值、风速和压力等。 

[来源：GB/T 50155-2015，2.1.1] 

 

室外空气计算参数  outdoor air design conditions 

基于室内温湿度要求保证的程度，并考虑经济合理等因素，按规定的统计方法确定的在设计计算中

采取的室外空气参数。 

[来源：GB/T 50155-2015，2.3.21] 

 

历年值  annual value 

逐年值，特指整编气象资料时，所给出的以往一段连续年份中每一年的某一时段的平均值或极值。 

[来源：GB/T 50155-2015，2.1.11] 

 

累年值  normal value 

多年值，特指整编气象资料时，所给出的以往一段连续年份的某一时段的累计平均值或极值。 

[来源：GB/T 50155-2015，2.1.12] 
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不保证天数  not-guaranteed days 

冬季室外空气日平均温度低于室外计算日平均温度的日数，或夏季室外空气日平均温度高于室外

计算日平均温度的日数。 

[来源：GB/T 50155-2015，2.1.19] 

 

不保证小时数  not-guaranteed hours 

夏季室外逐时空气温度高于室外计算温度的小时数，或冬季室外逐时空气温度低于室外计算温度

的小时数。 

[来源：GB/T 50155-2015，2.1.20] 

 

供暖度日数  heating degree-day 

一年中，当某天室外日平均温度低于供暖室内设计温度时，将该日平均温度与该温度的差值乘以1d，

并将此乘积累加，得到一年的供暖度日数。 

空调度日数  cooling degree-day 

一年中，当某天室外日平均温度高于空调室内设计温度时，将该日平均温度与该温度的差值乘以1d，

并将此乘积累加，得到一年的空调度日数。 

 

典型气象月  typical meteorological month(TMM) 

在累年的时间跨度内，依据气象观测数据的月平均值而选取的某年的某个月，该年该月气象观测数

据的月平均值与累年对应月份气象观测数据的平均值最接近。 

[来源：JCJ/T 346-2014，2.0.5] 

 

典型气象年  typical meteorological year(TMY) 

由12个逐月的典型气象月构成的一个假想年。典型气象年的气象数据取自于这12个典型气象月，并

对月间的逐时气象参数进行平滑处理。典型气象年的逐时气象数据主要用于建筑物的能耗模拟。 

[来源：JCJ/T 346-2014，2.0.6] 

 

水平面太阳总辐射照度  horizontal global solar irradiation  

到达水平地面上的太阳直射辐射照度和散射辐射照度之和。 

[来源：JCJ/T 346-2014，2.0.7] 

 

水平面太阳散射辐射照度  horizontal diffuse solar irradiation 

从半球天空到达水平地面的那部分太阳辐射照度。 

[来源：JCJ/T 346-2014，2.0.8] 

 

法向太阳直射辐射照度  direct normal irradiation 

与太阳直射辐射方向相垂直的平面上接收到的太阳的直射辐射照度。 

[来源：JCJ/T 346-2014，2.0.9] 
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4 常用气象参数 

室外空气计算参数 

4.1.1 冬季通风室外计算温度 

采用累年最冷月月平均温度的平均值。 

4.1.2 冬季空气调节室外计算温度 

采用历年不保证1天的日平均温度。 

4.1.3 冬季空气调节室外计算相对湿度 

采用累年最冷月月平均相对湿度的平均值。 

4.1.4 夏季空气调节室外计算干球温度 

采用历年不保证50小时的干球温度。 

4.1.5 夏季空气调节室外计算湿球温度 

采用历年不保证50小时的湿球温度。 

4.1.6 夏季通风室外计算温度 

采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。 

4.1.7 夏季通风室外计算相对湿度 

采用历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 

4.1.8 夏季空气调节室外计算日平均温度 

采用历年平均不保证5天的日平均温度。 

4.1.9 夏季空气调节室外计算逐时温度 

夏季空气调节室外计算逐时温度按式（1）确定： 

௦௛ݐ  ൌ ௪௣ݐ ൅ ߚ ൈ  ௥ ···································································· (1)ݐ∆
式中： ݐ௦௛——室外计算逐时温度，单位为摄氏度(℃)； ݐ௪௣——夏季空气调节室外计算日平均温度，单位为摄氏度(℃)，按4.1.8执行； ߚ——室外温度逐时变化系数，可采用GB 50736—2012中表4.1.11给出的数值； ∆ݐ௥——夏季室外计算平均日较差，应按式（2）计算； 

௥ݐ∆  ൌ ௧ೢ೒ି௧ೢ೛଴.ହଶ  ·········································································· (2) 

式中： ݐ௪௚——夏季空气调节室外计算干球温度，单位为摄氏度(℃)，采用4.1.4给出的数值； 

0.52——系数，采用GB 50736—2012中式（4.1.11-2）给出的数值； 

其他符号意义同式(1)。 
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4.1.10 冬季室外平均风速 

采用累年最冷3个月各月平均风速的平均值。 

4.1.11 冬季室外最多风向的平均风速 

采用累年最冷3个月最多风向（静风除外）的各月平均风速的平均值。 

4.1.12 夏季室外平均风速 

采用累年最热3个月各月平均风速的平均值。 

4.1.13 冬季最多风向及其频率 

采用累年最冷3个月的最多风向及其平均频率。 

4.1.14 夏季最多风向及其频率 

采用累年最热3个月的最多风向及其平均频率。 

4.1.15 年最多风向及其频率 

采用累年最多风向及其平均频率。 

4.1.16 冬季室外大气压力 

采用累年最冷3个月各月平均大气压力的平均值。 

4.1.17 夏季室外大气压力 

采用累年最热3个月各月平均大气压力的平均值。 

4.1.18 极端最高温度 

采用历年极端最高温度。 

4.1.19 极端最低温度 

采用历年极端最低温度。 

4.1.20 累年极端最高温度平均值 

采用累年极端最高温度的平均值。 

4.1.21 累年极端最低温度平均值 

采用累年极端最低温度的平均值。 

4.1.22 历年最低日平均温度 

采用历年日平均温度中的最低值。 

4.1.23 历年最热月平均相对湿度 

采用历年月平均温度最高的月份的相对湿度平均值。 
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4.1.24 室外空气计算参数 

用于供暖通风与空调设计计算的室外气象参数，可采用附录A、附录B和附录C规定的数值。 

4.1.25 夏季典型日逐时新风计算焓值 

采用24个时刻累年平均每年不保证7h的空气焓值，可采用附录B给出的数值。 

夏季太阳辐射照度 

4.2.1 基本原则 

夏季太阳辐射照度，应按7月21日的太阳赤纬计算确定。 

4.2.2 太阳总辐射照度 

建筑物各朝向垂直面与水平面的太阳总辐射照度，可采用附录D给出的数值。 

度日数计算 

4.3.1 供暖度日数（HDD18）值 

采用历年供暖度日数，可采用附录E给出的数值。（基础温度为18℃） 

4.3.2 空调度日数（CDD26）值 

采用历年空调度日数，可采用附录E给出的数值。（基础温度为26℃） 

典型气象年参数 

4.4.1 典型气象年生成用气象要素 

采用日平均温度、最高温度、最低温度、平均相对湿度、平均风速、总太阳辐射六要素，典型气象

年生成方法可采用附录I。 

4.4.2 典型气象年参数 

本标准附录J典型气象年（TMY）数据中的8项逐时气象参数、单位、精度应符合表1的规定。典型气

象年（TMY）数据请联系编制单位获取。 

表1 典型气象年(TMY)参数构成 

气象参数 单位 精度 

干球温度 ℃ 0.1 ℃ 

大气压力 hPa 0.1 hPa 

露点温度 ℃ 0.1 ℃ 

含湿量 g/kg 0.1 g/kg 

风向 方位 / 

风速 m/s 0.1 m/s 

水平面太阳总辐射照度 W/m2 0.1 W/m2 

法向太阳直射辐射照度 W/m2 0.1 W/m2 
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各城市推荐台站 

各城市推荐台站见附录J。 

5 补充气象参数 

参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数 

参考美国采暖、制冷与空调工程师协会（American Society of Heating, Refrigerating, and Air 

Conditioning Engineers，ASHRAE）方法的设计用气象参数，不同不保证率的以不同参数为统计基准的

设计用气象参数，本标准附录G参考ASHRAE方法的设计用气象参数应采用表2中的统计方法得到。 

表2 参考 ASHRAE 的设计用计算参数统计方法 

统计标准 设计参数 统计方法 

按干球温度排列 

冬季空调计算温度 历年不保证 6 小时，24 小时，48 小时温度 

夏季空调计算温度（及其对应平均湿

球温度） 

历年不保证 10 小时，50 小时，100 小时的干球

温度及其不保证小时对应的湿球温度 

夏季空调计算日平均温度 历年不保证 1 天，5天，10 天的日平均温度 

按含湿量排列 

冬季加湿湿度（及对应平均相对湿度

和干球温度） 

历年不保证 10 小时，50 小时，100 小时的含湿

量 

夏季除湿湿度（及对应平均相对湿度

和干球温度） 

历年不保证 10 小时，50 小时，100 小时的含湿

量 

按焓值排列 

冬季新风计算焓值（及对应干球温度）
历年不保证 10 小时，50 小时，100 小时的空气

焓值 

夏季新风计算焓值（及对应干球温度）
历年不保证 10 小时，50 小时，100 小时的空气

焓值 

 

冬季空气调节室外逐时计算温度 

采用所有日平均温度为冬季空气调节室外计算温度±0.2℃范围内的温度曲线的逐时平均值，可采

用附录H给出的数值。 

注： 本文件原始气象资料由广东省气象局提供。 
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A  
A  

附 录 A  

（规范性） 

室外空气计算参数 

室外空气计算参数见表A.1。 

表A.1 室外空气计算参数 

计算参数 单位
广州 

花都 从化 广州 增城 番禺 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 14.0 13.0 14.0 14.0 14.7 

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 5.7 5.4 5.7 6.1 6.5 

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 69 74 71 72 70 

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 35.3 34.9 34.8 34.9 35.1 

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.6 28.5 28.2 27.9 28.6 

夏季通风室外计算温度 ℃ 32.2 32.1 31.8 31.8 32.0 

夏季通风室外计算相对湿度 % 64 65 65 66 66 

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 31.8 30.6 31.1 30.5 31.5 

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 39.3 39.0 39.1 38.6 39.7 

极端最低温度 ℃ 0.7 -2.9 0.0 0.0 1.1 

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.8 37.4 37.3 37.1 37.3 

累年极端最低温度平均值 ℃ 3.8 0.9 3.4 3.0 4.4 

历年最低日平均温度 ℃ 3.5 3.2 3.3 3.7 3.7 

历年最热月平均相对湿度 % 74 73 73 80 72 

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1018.6 1016.7 1015.2 1017.7 1018.7 

夏季室外大气气压力 hPa 1004.5 1002.9 1002.0 1002.9 1003.7 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 2.2 1.6 1.9 2.6 1.9 

夏季室外平均风速 m/s 1.4 1.7 1.9 1.8 1.9 

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 N N N NNE SE 

频率 % 18.9 8.9 15.0 15.3 13.1 

风速 m/s 2.8 2.4 2.4 3.0 2.2 

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 N N N NNE N 

频率 % 30.8 15.4 25.3 23.1 19.6 

风速 m/s 3.0 2.7 2.8 3.5 2.6 

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 SSE SE SE SSE SE 

频率 % 15.1 11.5 17.6 9.7 20.8 

风速 m/s 2.8 1.9 2.2 2.2 2.3 
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

深圳 珠海 佛山 

深圳 斗门 珠海 顺德 三水 南海 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 15.8 15.0 15.4 14.9 13.7 14.1 

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 7.3 6.7 7.1 6.4 5.6 5.8 

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 68 73 73 69 72 71 

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 33.6 33.7 33.5 35.3 35.1 35.3 

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.1 28.4 28.5 28.6 28.6 28.6 

夏季通风室外计算温度 ℃ 31.0 31.0 30.7 32.1 32.1 32.2 

夏季通风室外计算相对湿度 % 69 71 74 65 64 64 

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 30.7 30.9 30.6 31.8 31.6 31.9 

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 37.5 38.5 38.7 39.2 39.1 39.2 

极端最低温度 ℃ 1.7 1.9 2.0 1.6 0.3 0.7 

累年极端最高温度平均值 ℃ 36.1 36.4 36.4 37.5 37.5 37.7 

累年极端最低温度平均值 ℃ 5.4 5.4 5.7 5.1 3.9 4.2 

历年最低日平均温度 ℃ 3.5 4.0 4.2 3.5 3.0 3.7 

历年最热月平均相对湿度 % 85 83 81 75 71 64 

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1013.8 1017.4 1014.4 1018.1 1018.6 1019.2

夏季室外大气气压力 hPa 1006.0 1013.6 1004.6 1000.4 1003.2 1005.2

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 2.5 2.8 2.3 2.2 2.5 2.2 

夏季室外平均风速 m/s 2.0 1.7 2.0 1.9 1.4 1.5 

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 NE N E SE N NNW 

频率 % 17.7 15.6 14.4 9.8 22.3 10.8 

风速 m/s 2.8 3.7 3.2 2.4 2.9 2.6 

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NE N NE NNW N NNW 

频率 % 24.5 27.5 16.3 19.8 37.9 20.3 

风速 m/s 2.9 4.1 2.7 2.8 3.2 2.7 

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 SW SSW SW S S S 

频率 % 18.1 20.1 22.9 21.9 15.7 16.8 

风速 m/s 3 2.9 2.7 2.6 2.4 3.0 
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

惠州 东莞 中山 

龙门 博罗 惠阳 惠东 东莞 中山 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 12.6 14.4 14.3 14.2 14.9 14.7 

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 5.1 6.2 5.7 6.2 6.4 6.4 

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 76 73 69 73 69 73 

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 34.7 35.0 34.7 34.0 34.4 34.3 

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.6 28.6 28.2 28.0 28.3 28.4 

夏季通风室外计算温度 ℃ 31.8 31.9 31.6 31.2 31.5 31.4 

夏季通风室外计算相对湿度 % 66 66 67 67 66 68 

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 29.7 31.0 30.9 30.0 30.9 30.9 

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 38.5 39.0 38.9 37.8 38.2 38.7 

极端最低温度 ℃ -4.4 -0.1 0.5 0.1 1.2 1.3 

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.3 37.3 37.0 36.4 36.8 36.7 

累年极端最低温度平均值 ℃ -0.3 3.3 3.7 3.1 4.6 4.8 

历年最低日平均温度 ℃ 2.4 3.4 2.8 3.5 3.8 3.6 

历年最热月平均相对湿度 % 84 72 75 78 78 76 

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1012.2 1017.9 1014.7 1014.5 1015.5 1018.0

夏季室外大气气压力 hPa 1005.7 1006.8 998.8 1013.8 999.7 1002.8

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.5 1.2 2.2 2.7 2.2 1.6 

夏季室外平均风速 m/s 1.5 1.5 1.9 1.7 1.9 1.9 

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 N E NE ENE E N 

频率 % 10.4 11.0 15.1 12.8 15.4 9.3 

风速 m/s 1.9 1.8 2.6 2.9 2.3 2.2 

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NNE E NE ENE NE N 

频率 % 14.3 7.7 23.6 14.2 17.5 15.7 

风速 m/s 2.4 1.6 2.8 3.5 2.4 2.3 

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 SE E SE S S S 

频率 % 6.8 15.1 18.3 25.1 21.5 16.8 

风速 m/s 2.0 1.9 2.1 4.0 3.0 2.4 
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位
江门 

鹤山 开平 新会 恩平 台山 上川岛

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 14.1 14.8 14.6 14.9 14.6 15.6 

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 5.9 6.2 6.0 6.6 6.2 7.6 

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 73 72 70 74 73 76 

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 34.8 34.4 34.3 34.6 33.9 32.7 

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.6 28.5 28.5 28.7 28.5 28.3 

夏季通风室外计算温度 ℃ 31.6 31.3 31.2 31.4 31.0 30.3 

夏季通风室外计算相对湿度 % 68 68 69 69 70 76 

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 31.0 30.8 30.8 30.4 30.5 30.2 

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 39.6 39.4 38.3 39.2 38.3 36.6 

极端最低温度 ℃ 1.5 1.5 1.8 1.3 1.6 2.7 

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.2 37.0 36.7 37.3 36.5 35.2 

累年极端最低温度平均值 ℃ 4.7 4.8 4.8 4.8 4.7 6.5 

历年最低日平均温度 ℃ 3.4 3.6 3.3 3.7 3.5 5.1 

历年最热月平均相对湿度 % 79 78 79 81 80 85 

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1017.5 1017.5 1015.9 1015.7 1016.1 1016.9 

夏季室外大气气压力 hPa 1012.8 1013.0 1013.2 1013.4 998.0 1015.6 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.9 1.8 2.7 1.6 2.6 5.8 

夏季室外平均风速 m/s 1.6 1.6 1.6 1.6 1.9 1.8 

年最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 N NE NNE N NNE NE 

频率 % 13.1 15.1 17.9 16.4 15.2 14.0 

风速 m/s 2.5 2.3 3.3 2.1 3.3 5.1 

冬季最多风向及其

频率和平均风速 

风向 方位 N NE NNE N NNE NNE 

频率 % 23.8 21.1 27.8 23.1 25.5 27.6 

风速 m/s 2.6 2.2 3.5 2.2 3.6 7.9 

夏季最多风向及其

频率和平均风速 

风向 方位 S S SSE S S SSW 

频率 % 17.4 14.2 11.2 16.5 24.9 19.4 

风速 m/s 2.2 2.3 3.1 2.3 2.5 4.0 
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

肇庆 

封开 德庆 怀集 广宁 四会 高要 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 12.3 13.1 12.2 12.6 13.1 14.2 

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 4.7 5.4 4.9 5.3 5.5 6.5 

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 79 80 77 77 77 73 

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 35.2 35.5 35.1 35.3 35.1 35.0 

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.7 28.5 28.4 28.2 28.7 28.5 

夏季通风室外计算温度 ℃ 32.4 32.4 32.2 32.2 32.0 31.8 

夏季通风室外计算相对湿度 % 64 63 64 62 67 66 

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 30.3 31.1 30.6 30.5 30.8 31.2 

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 39.2 39.6 40.6 38.7 39.1 38.5 

极端最低温度 ℃ -2.4 -1.8 -2.4 -3.2 -0.6 1.7 

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.5 37.8 37.7 37.8 37.6 37.4 

累年极端最低温度平均值 ℃ 1.0 1.4 0.6 0.7 2.2 4.4 

历年最低日平均温度 ℃ 2.2 2.7 2.9 2.8 3.0 3.5 

历年最热月平均相对湿度 % 81 74 73 77 76 83 

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1014.3 1016.8 1012.4 1013.4 1015.4 1016.2

夏季室外大气气压力 hPa 997.8 999.9 1000.8 1001.7 1002.5 1001.0

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.4 1.3 1.1 1.2 2.0 2.2 

夏季室外平均风速 m/s 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.8 

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 E ESE NE NNE W NE 

频率 % 11.0 8.9 8.9 8.3 15.4 16.1 

风速 m/s 1.4 2.1 1.7 1.7 2.2 2.6 

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NNE NW NE N W NE 

频率 % 11.9 12.6 11.4 10.8 17.2 20.0 

风速 m/s 2.0 2.1 1.9 1.8 2.2 2.9 

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 E ESE SE SE SE ENE 

频率 % 11.6 11.4 9.4 9.1 14.6 10.7 

风速 m/s 1.4 2.1 2.2 2.1 2.5 2.4 
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

韶关 

乐昌 仁化 南雄 乳源 韶关 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 9.9  10.0  9.8  10.1  10.4  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 3.2  3.0  2.3  3.2  3.4  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 76  79  72  76  76  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 35.0  35.6  35.7  35.5  35.2  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.1  28.1  27.2  28.0  27.8  

夏季通风室外计算温度 ℃ 32.0  32.7  32.6  32.4  32.5  

夏季通风室外计算相对湿度 % 63  59  59  61  60  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 30.4  30.4  31.0  30.9  31.0  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 41.0  40.9  40.4  40.8  40.4  

极端最低温度 ℃ -4.1  -4.8  -4.1  -3.1  -4.3  

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.9  38.4  38.1  38.0  38.0  

累年极端最低温度平均值 ℃ -0.4  -0.9  -0.8  -0.2  -0.3  

历年最低日平均温度 ℃ 0.7  1.4  0.3  1.4  0.8  

历年最热月平均相对湿度 % 79  79  77  77  77  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1009.5 1010.5 1006.1  1009.8  1012.0 

夏季室外大气气压力 hPa 992.8 993.3 992.5  988.2  989.8 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.5  1.0  2.0  1.0  2.0  

夏季室外平均风速 m/s 1.1  1.2  1.3  1.2  1.3  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 NW S ENE W S 

频率 % 11  8  16  7  11  

风速 m/s 3.1  1.6  2.5  1.8  3.3  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NW SE ENE W N 

频率 % 14  10  25  8  16  

风速 m/s 3.1  1.7  2.5  1.8  3.1  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 SE S WSW SE S 

频率 % 7  9  12  7  27  

风速 m/s 1.7  1.6  2.2  1.3  3.3  
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

韶关 清远 

始兴 翁源 新丰 连南 连州 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 10.0  11.5  11.7  9.4  9.4  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 2.7  3.4  3.9  2.4  2.4  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 75  72  75  78  77  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 35.7  35.1  34.3  35.5  35.9  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.2  27.9  27.9  27.9  28.1  

夏季通风室外计算温度 ℃ 32.6  32.3  31.4  32.3  32.7  

夏季通风室外计算相对湿度 % 60  61  65  61  60  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 30.7  30.4  29.4  30.6  31.0  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 40.4  39.5  38.3  40.6  41.6  

极端最低温度 ℃ -6.0  -2.3  -5.3  -3.8  -3.4  

累年极端最高温度平均值 ℃ 38.1  37.7  36.9  38.1  38.5  

累年极端最低温度平均值 ℃ -1.2  0.4  -0.9  -0.4  -0.8  

历年最低日平均温度 ℃ 0.5  1.1  1.6  0.4  0.3  

历年最热月平均相对湿度 % 79  79  83  78  78  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1009.4 1003.6 1000.1  1006.1  1009.5 

夏季室外大气气压力 hPa 995.4 993.7 989.4  991.9  991.9 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.2  1.6  2.1  1.3  1.4  

夏季室外平均风速 m/s 1.3  1.3  1.3  1.3  1.3  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 E NE NE NE N 

频率 % 11  14  13  10  12  

风速 m/s 1.8  1.9  3.1  2.0  1.7  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 E NE NE NE NNE 

频率 % 19  18  22  14  16  

风速 m/s 1.8  1.9  3.1  2.0  2.2  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 W SW W SW SW 

频率 % 9  9  11  9  8  

风速 m/s 1.6  2.1  1.4  1.5  1.7  
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

清远 

连山 阳山 佛冈 英德 清远 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 9.4  10.8  12.3  11.9  13.2  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 2.1  3.2  4.6  4.4  5.6  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 80  73  71  72  70  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 34.1  35.9  34.7  35.3  34.9  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 27.4  28.2  28.2  28.3  28.7  

夏季通风室外计算温度 ℃ 31.1  32.8  31.9  32.4  31.9  

夏季通风室外计算相对湿度 % 63  60  64  62  66  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 28.7  31.2  30.4  31.5  31.2  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 39.4  41.0  39.8  40.1  39.0  

极端最低温度 ℃ -6.0  -2.1  -1.1  -0.7  1.1  

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.2  38.6  37.3  37.7  37.4  

累年极端最低温度平均值 ℃ -2.0  1.1  1.6  2.3  3.6  

历年最低日平均温度 ℃ -0.1  1.0  2.2  1.6  3.3  

历年最热月平均相对湿度 % 84  78  81  77  80  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 986.4 1013.9 1011.7  1015.0  1016.3 

夏季室外大气气压力 hPa 987.0 987.7 992.5  995.1  1003.9 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.4  1.0  2.3  1.9  3.0  

夏季室外平均风速 m/s 1.3  1.2  1.4  1.4  1.4  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 N NW E N NE 

频率 % 8  10  18  14  24  

风速 m/s 2.1  1.4  2.7  2.6  3.6  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NNW NW E N NE 

频率 % 11  14  24  23  31  

风速 m/s 2.1  1.4  2.7  2.6  3.6  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 SSW SE SW S S 

频率 % 9  10  12  14  14  

风速 m/s 2.3  1.5  2.3  1.9  2.7  
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

河源 

连平 和平 龙川 河源 紫金 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 11.3  10.7  11.8  13.1  12.7  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 3.3  2.7  3.5  4.6  4.3  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 70  74  73  68  75  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 34.9  34.7  35.2  35.0  34.7  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 27.4  27.8  28.1  28.1  28.0  

夏季通风室外计算温度 ℃ 32.0  31.9  32.2  32.1  31.7  

夏季通风室外计算相对湿度 % 59  63  62  63  64  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 29.9  29.6  30.7  30.9  29.7  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 38.7  39.2  39.1  39.0  38.4  

极端最低温度 ℃ -2.8  -3.5  -2.5  -1.4  -2.8  

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.4  37.3  37.7  37.6  37.0  

累年极端最低温度平均值 ℃ 0.3  -0.8  0.8  2.1  0.0  

历年最低日平均温度 ℃ 0.7  0.0  1.0  2.4  1.3  

历年最热月平均相对湿度 % 78  82  79  79  82  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 995.7 1001.1 1007.1  1014.5  1001.5 

夏季室外大气气压力 hPa 991.3 987.7 990.5  1006.3  1007.7 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.4  1.8  1.7  2.0  1.4  

夏季室外平均风速 m/s 1.3  1.4  1.4  1.5  1.5  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 N N NNW NE SE 

频率 % 9  11  11  12  10  

风速 m/s 1.9  2.5  2.6  2.3  1.4  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NNE NNE NNW N N 

频率 % 14  18  18  16  13  

风速 m/s 2.2  2.8  2.6  2.2  2.2  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 S S WSW S SE 

频率 % 13  24  11  15  11  

风速 m/s 1.8  2.7  2.2  2.1  1.4  
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

汕尾 梅州 

海丰 汕尾 陆丰 兴宁 蕉岭 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 15.5  15.3  15.1  12.2  12.5  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 8.4  8.2  7.5  4.4  4.8  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 70  70  71  74  71  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 33.9  32.4  33.9  35.3  35.4  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.6  28.2  28.4  27.9  27.9  

夏季通风室外计算温度 ℃ 31.3  30.2  31.5  32.2  32.6  

夏季通风室外计算相对湿度 % 70  75  70  61  60  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 30.6  30.1  30.5  30.8  30.5  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 39.2  38.0  38.3  39.3  39.0  

极端最低温度 ℃ 1.0  2.1  1.0  -3.5  -2.9  

累年极端最高温度平均值 ℃ 36.8  35.3  36.6  37.7  38.0  

累年极端最低温度平均值 ℃ 5.1  5.7  4.6  0.2  0.8  

历年最低日平均温度 ℃ 4.1  4.3  3.8  0.8  0.8  

历年最热月平均相对湿度 % 82  83  83  78  77  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1018.6 1018.4 1019.1  1006.4  1007.2 

夏季室外大气气压力 hPa 1014.0 1014.1 1014.3  992.3  993.8 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.9  2.4  2.3  1.5  2.0  

夏季室外平均风速 m/s 1.7  1.7  1.7  1.4  1.4  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 NE ENE E NNW N 

频率 % 14  15  12  11  13  

风速 m/s 2.0  2.2  2.6  2.3  2.7  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NE NE NNW NNW N 

频率 % 23  18  21  18  23  

风速 m/s 2.0  2.3  2.6  2.3  2.7  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 SW SW S SE SW 

频率 % 17  21  17  10  10  

风速 m/s 2.5  3.4  2.7  1.8  2.0  

 



DB 44/T XXXX—XXXX 

17 

表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

梅州 

大埔 梅县 平远 五华 丰顺 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 12.8  12.8  11.7  12.6  14.2  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 5.3  5.1  3.9  4.3  7.0  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 78  73  72  74  72  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 35.7  35.6  35.2  35.1  35.2  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.2  27.9  27.7  27.7  28.3  

夏季通风室外计算温度 ℃ 32.7  32.6  32.3  32.0  31.9  

夏季通风室外计算相对湿度 % 60  59  60  62  65  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 30.0  30.9  30.4  30.8  30.6  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 39.9  39.6  39.0  38.6  39.6  

极端最低温度 ℃ -4.0  -2.9  -3.8  -2.5  -0.4  

累年极端最高温度平均值 ℃ 38.0  38.0  37.7  37.5  37.8  

累年极端最低温度平均值 ℃ -0.5  0.6  -0.5  1.0  2.5  

历年最低日平均温度 ℃ 1.8  1.8  0.1  1.1  2.9  

历年最热月平均相对湿度 % 81  77  79  78  81  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1011.6 1009.8 1002.6  1006.2  1015.8 

夏季室外大气气压力 hPa 995.3 996.6 988.5  1007.3  1008.5 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.1  1.3  1.2  1.6  2.0  

夏季室外平均风速 m/s 1.4  1.4  1.3  1.5  1.5  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 ESE NW NW NW S 

频率 % 11  8  10  9  9  

风速 m/s 1.3  1.8  2.0  2.1  2.5  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 N WNW NW NNW NW 

频率 % 10  11  15  14  13  

风速 m/s 1.9  1.7  2.0  2.3  2.8  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 ESE SW SE S S 

频率 % 13  10  13  16  13  

风速 m/s 1.3  1.6  1.3  2.3  2.5  
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

云浮 

郁南 罗定 新兴 云浮 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 13.0  14.1  13.7  13.4  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 5.1  5.8  6.1  5.6  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 78  77  80  77  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 35.5  35.6  35.0  35.0  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.5  28.4  28.8  28.3  

夏季通风室外计算温度 ℃ 32.5  32.5  31.8  31.8  

夏季通风室外计算相对湿度 % 62  63  68  65  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 31.1  31.2  30.6  30.8  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 39.0  39.3  38.6  39.1  

极端最低温度 ℃ -2.0  -0.2  -2.5  -1.3  

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.7  37.8  37.4  37.3  

累年极端最低温度平均值 ℃ 1.8  2.7  1.9  2.3  

历年最低日平均温度 ℃ 2.2  3.3  3.5  2.7  

历年最热月平均相对湿度 % 79  80  84  81  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1016.3  1013.3  1015.7  1008.6  

夏季室外大气气压力 hPa 998.9  1011.9  1012.4  1012.6  

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.1  1.2  1.3  1.2  

夏季室外平均风速 m/s 1.3  1.6  1.6  1.6  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 E NE N E 

频率 % 9  7  12  11  

风速 m/s 1.8  1.8  2.0  1.4  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NW N N N 

频率 % 16  10  20  11  

风速 m/s 1.7  1.9  2.0  2.0  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 E SSE NW E 

频率 % 13  8  9  12  

风速 m/s 1.8  2.2  1.4  1.4  
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

揭阳 

揭西 普宁 揭阳 惠来 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 14.1  14.6  14.8  15.1  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 6.4  7.9  8.0  8.6  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 72  74  74  73  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 35.0  34.8  35.1  33.1  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.4  28.1  28.4  28.3  

夏季通风室外计算温度 ℃ 31.6  31.7  32.1  30.7  

夏季通风室外计算相对湿度 % 66  66  65  73  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 30.6  30.9  31.2  30.1  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 39.2  39.7  39.7  38.4  

极端最低温度 ℃ -0.5  0.4  0.2  1.5  

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.9  37.4  37.8  36.1  

累年极端最低温度平均值 ℃ 2.7  4.2  4.4  5.4  

历年最低日平均温度 ℃ 3.1  4.4  4.6  4.4  

历年最热月平均相对湿度 % 82  80  80  84  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1013.7  1017.7  1018.2  1017.9  

夏季室外大气气压力 hPa 1008.1  1009.6  1010.0  1010.6  

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.8  1.9  1.7  2.6  

夏季室外平均风速 m/s 1.5  1.5  1.5  1.6  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 E E ESE ENE 

频率 % 12  11  11  18  

风速 m/s 2.2  2.8  2.4  3.0  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 E ESE NW NE 

频率 % 10  13  11  26  

风速 m/s 2.2  2.9  2.0  2.8  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 E SW E S 

频率 % 13  15  11  12  

风速 m/s 2.2  2.6  2.4  3.1  
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

汕头 

汕头 潮阳 澄海 南澳 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 14.8  15.1  14.5  14.6  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 8.3  8.8  8.4  8.8  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 73  72  77  73  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 34.0  33.8  33.8  32.0  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 27.8  28.3  28.6  28.3  

夏季通风室外计算温度 ℃ 31.5  31.4  31.2  30.0  

夏季通风室外计算相对湿度 % 68  69  72  77  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 31.0  30.9  30.7  29.4  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 38.8  38.7  39.8  37.8  

极端最低温度 ℃ 0.3  1.6  0.1  2.1  

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.0  36.8  36.8  34.8  

累年极端最低温度平均值 ℃ 5.0  6.0  4.8  5.5  

历年最低日平均温度 ℃ 4.2  4.7  4.3  4.7  

历年最热月平均相对湿度 % 80  80  83  86  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1020.0  1019.6  1020.1  1019.4  

夏季室外大气气压力 hPa 1010.3  1010.9  1011.2  1011.4  

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 2.0  2.1  3.1  3.6  

夏季室外平均风速 m/s 1.6  1.6  1.6  1.6  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 ENE NE E N 

频率 % 20  14  20  11  

风速 m/s 2.6  2.5  4.1  3.5  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 ENE NE E N 

频率 % 27  20  21  18  

风速 m/s 2.6  2.5  4.1  3.5  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 SW S E S 

频率 % 13  21  13  23  

风速 m/s 2.4  2.7  4.1  3.1  
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

茂名 

信宜 高州 化州 茂名 电白 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 15.3  15.7  16.0  16.4  16.5  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 6.5  7.7  7.9  8.0  8.6  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 72  77  78  75  77  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 34.7  34.4  34.1  34.2  33.4  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.3  28.7  28.8  28.7  28.4  

夏季通风室外计算温度 ℃ 31.7  31.5  31.2  31.4  31.0  

夏季通风室外计算相对湿度 % 65  69  71  69  73  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 30.4  30.3  30.4  30.4  30.3  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 38.9  38.7  38.0  37.9  38.2  

极端最低温度 ℃ 1.5  0.6  1.3  2.6  2.0  

累年极端最高温度平均值 ℃ 36.8  36.5  36.3  36.5  36.0  

累年极端最低温度平均值 ℃ 4.7  4.2  5.1  5.2  5.8  

历年最低日平均温度 ℃ 2.7  4.1  4.4  4.2  4.8  

历年最热月平均相对湿度 % 81  84  85  84  85  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1007.2 1014.7 1014.9  1015.3  1016.4 

夏季室外大气气压力 hPa 1011.7 1014.6 1014.9  1015.3  1015.5 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 2.1  2.1  2.1  2.4  2.6  

夏季室外平均风速 m/s 1.6  1.7  1.7  1.8  1.8  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 NE N SE SE SE 

频率 % 13  12  18  16  15  

风速 m/s 2.0  2.6  2.9  3.1  3.3  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NE N N NNW E 

频率 % 19  20  21  19  15  

风速 m/s 2.0  2.6  2.3  2.7  3.0  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 S SSE SE SE S 

频率 % 14  17  25  22  19  

风速 m/s 2.4  3.3  2.9  3.1  3.0  
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

湛江 

遂溪 廉江 吴川 湛江 雷州 徐闻 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 15.8 15.8 16.4 16.1  16.0 17.3 

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 7.3 7.2 8.4 7.7  7.8 8.9 

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 80  77  78  80  83  84  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 34.3 34.5 33.3 34.0  34.7 35.1 

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.9 29.0 28.8 28.6  28.9 28.5 

夏季通风室外计算温度 ℃ 31.3 31.5 30.9 31.0  31.1 31.6 

夏季通风室外计算相对湿度 % 70  69  74  71  71  66  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 30.7 30.7 30.7 30.8  30.9 31.1 

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 38.9 38.0 38.5 38.4  38.7 38.7 

极端最低温度 ℃ 1.3 2.9 3.1 2.7  2.4 3.5 

累年极端最高温度平均值 ℃ 36.5 36.5 36.1 36.3  37.1 37.2 

累年极端最低温度平均值 ℃ 4.5 5.5 6.4 6.1  5.5 6.6 

历年最低日平均温度 ℃ 3.9 4.1 4.5 4.0  3.9 5.3 

历年最热月平均相对湿度 % 85  83  84  83  84  81  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1015.6 1015.8 1015.7  1013.7  1015.1 1011.2 

夏季室外大气气压力 hPa 1014.4 1014.7 1015.0  1015.1  1015.7 1015.9 

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 2.4 2.0 3.1 3.3  3.2 3.4 

夏季室外平均风速 m/s 1.7 1.7 1.7 1.8  1.8 1.9 

年最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 ESE ESE ESE E E E 

频率 % 17  10  16  16  18  16  

风速 m/s 3.2 2.6 3.9 3.5  3.8 3.5 

冬季最多风向及其

频率和平均风速 

风向 方位 ESE N N E E ENE 

频率 % 19  18  21  21  24  25  

风速 m/s 3.2 2.6 3.2 3.5  3.8 3.8 

夏季最多风向及其

频率和平均风速 

风向 方位 SE SE SSE SE SE SE 

频率 % 14  12  21  18  13  19  

风速 m/s 3.0 2.5 3.3 3.1  2.5 2.4 
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表A.1  室外空气计算参数（续） 

计算参数 单位

潮州 阳江 

潮州 饶平 阳春 阳江 

室外计

算温、

湿度 

冬季通风室外计算温度 ℃ 14.6  14.3  15.3  15.4  

冬季空气调节室外计算温度 ℃ 7.7  7.7  7.1  7.0  

冬季空气调节室外计算相对湿度 % 73  73  73  73  

夏季空气调节室外计算干球温度 ℃ 35.0  33.5  34.4  33.0  

夏季空气调节室外计算湿球温度 ℃ 28.3  28.1  28.4  28.2  

夏季通风室外计算温度 ℃ 32.1  31.1  31.4  30.4  

夏季通风室外计算相对湿度 % 65  70  67  74  

夏季空气调节室外计算日平均温度 ℃ 31.1  30.0  30.6  30.1  

极端 

参数 

极端最高温度 ℃ 39.6  39.0  38.4  38.3  

极端最低温度 ℃ 0.2  0.3  1.9  2.1  

累年极端最高温度平均值 ℃ 37.7  36.5  36.9  36.1  

累年极端最低温度平均值 ℃ 4.0  3.8  5.1  5.4  

历年最低日平均温度 ℃ 3.7  3.4  4.0  3.8  

历年最热月平均相对湿度 % 79  82  81  84  

大气 

压力 

冬季室外大气气压力 hPa 1018.0  1018.1  1015.8  1012.2  

夏季室外大气气压力 hPa 1008.9  1009.3  1012.2  1015.4  

风向、

风速及

频率 

冬季室外平均风速 m/s 1.8  2.2  1.9  3.4  

夏季室外平均风速 m/s 1.5  1.5  1.6  1.8  

年最多风向及其频率

和平均风速 

风向 方位 SE E NE NE 

频率 % 12  12  16  21  

风速 m/s 2.4  3.2  2.2  3.9  

冬季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 NNW NNW NE NE 

频率 % 14  14  21  34  

风速 m/s 2.3  2.6  2.2  3.9  

夏季最多风向及其频

率和平均风速 

风向 方位 SE S S S 

频率 % 14  13  17  19  

风速 m/s 2.4  2.7  2.5  3.2  

 



DB 44/T XXXX—XXXX 

24 

B  
B  

附 录 B  

（规范性） 

夏季空气调节室外计算逐时温度 

夏季空气调节室外逐时温度见表B.1。 

表B.1 夏季空气调节室外逐时温度 

单位：℃ 

时刻 
广州 深圳 珠海 佛山 

花都 从化 广州 增城 番禺 深圳 斗门 珠海 顺德 三水 南海 

1 29.4 27.7 28.6 27.5 29.1 28.7 29.0 28.6 29.4 29.2 29.6 

2 29.2 27.5 28.4 27.3 28.9 28.6 28.9 28.5 29.2 29.0 29.4 

3 29.0 27.1 28.1 26.9 28.6 28.4 28.6 28.3 29.0 28.8 29.2 

4 28.8 26.9 27.9 26.7 28.4 28.2 28.5 28.1 28.8 28.6 29.0 

5 28.6 26.7 27.8 26.5 28.2 28.1 28.4 28.0 28.6 28.4 28.8 

6 29.0 27.2 28.2 27.0 28.7 28.4 28.7 28.3 29.0 28.8 29.2 

7 29.9 28.3 29.1 28.1 29.6 29.1 29.4 29.0 29.9 29.7 30.1 

8 31.0 29.6 30.2 29.5 30.7 30.0 30.3 29.9 31.0 30.8 31.1 

9 32.0 30.8 31.3 30.8 31.7 30.9 31.1 30.8 32.0 31.8 32.1 

10 32.9 31.9 32.2 31.9 32.6 31.6 31.8 31.5 32.9 32.7 32.9 

11 33.8 33.0 33.2 33.0 33.5 32.3 32.5 32.2 33.8 33.6 33.8 

12 34.5 33.9 33.9 33.9 34.3 32.9 33.1 32.8 34.5 34.3 34.5 

13 35.0 34.6 34.5 34.6 34.8 33.4 33.5 33.3 35.0 34.8 35.0 

14 35.3 34.9 34.8 34.9 35.1 33.6 33.7 33.5 35.3 35.1 35.3 

15 35.2 34.8 34.7 34.8 35.0 33.5 33.6 33.4 35.2 35.0 35.2 

16 34.7 34.2 34.2 34.1 34.5 33.1 33.2 33.0 34.7 34.5 34.7 

17 34.4 33.8 33.9 33.8 34.2 32.9 33.0 32.8 34.4 34.2 34.5 

18 33.7 32.9 33.1 32.9 33.4 32.3 32.4 32.2 33.7 33.5 33.7 

19 32.7 31.8 32.1 31.7 32.5 31.5 31.7 31.4 32.7 32.5 32.8 

20 31.8 30.6 31.1 30.5 31.5 30.7 30.9 30.6 31.8 31.6 31.9 

21 31.1 29.8 30.4 29.7 30.8 30.1 30.4 30.0 31.1 30.9 31.2 

22 30.7 29.2 29.9 29.1 30.3 29.8 30.0 29.7 30.7 30.5 30.8 

23 30.3 28.7 29.5 28.6 29.9 29.4 29.7 29.3 30.3 30.1 30.4 

24 30.1 28.5 29.3 28.3 29.7 29.3 29.5 29.2 30.1 29.9 30.2 
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表 B.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

惠州 东莞 中山 江门 

龙门  博罗  惠阳 惠东 东莞 中山 鹤山  开平 新会 恩平 台山 上川岛

1 26.3  28.3  28.3  27.3  28.5 28.6 28.4 28.4 28.4  27.6  28.2 28.5 

2 26.0  28.1  28.1  27.1  28.3 28.4 28.2 28.2 28.2  27.3  28.0 28.4 

3 25.7  27.8  27.8  26.8  28.1 28.2 27.9 27.9 28.0  27.0  27.8 28.2 

4 25.4  27.5  27.6  26.5  27.9 28.0 27.7 27.7 27.8  26.8  27.6 28.0 

5 25.2  27.4  27.5  26.4  27.7 27.8 27.6 27.5 27.6  26.6  27.4 27.9 

6 25.8  27.8  27.9  26.8  28.1 28.2 28.0 28.0 28.0  27.1  27.8 28.2 

7 27.0  28.8  28.9  27.8  29.0 29.1 29.0 28.9 28.9  28.1  28.7 28.9 

8 28.5  30.1  30.0  29.1  30.1 30.1 30.1 30.0 30.0  29.4  29.7 29.6 

9 30.0  31.2  31.1  30.2  31.1 31.1 31.2 31.0 31.0  30.6  30.7 30.3 

10 31.2  32.2  32.1  31.2  32.0 31.9 32.2 31.9 31.9  31.7  31.5 31.0 

11 32.5  33.2  33.0  32.2  32.9 32.8 33.1 32.8 32.8  32.7  32.4 31.6 

12 33.5  34.1  33.8  33.1  33.6 33.5 33.9 33.6 33.5  33.6  33.1 32.1 

13 34.3  34.7  34.4  33.7  34.1 34.0 34.5 34.1 34.0  34.3  33.6 32.5 

14 34.7  35.0  34.7  34.0  34.4 34.3 34.8 34.4 34.3  34.6  33.9 32.7 

15 34.6  34.9  34.6  33.9  34.3 34.2 34.7 34.3 34.2  34.5  33.8 32.7 

16 33.8  34.3  34.0  33.3  33.8 33.7 34.1 33.8 33.7  33.9  33.3 32.3 

17 33.5  34.0  33.8  33.0  33.5 33.5 33.9 33.5 33.4  33.6  33.1 32.1 

18 32.4  33.2  32.9  32.2  32.8 32.7 33.0 32.7 32.7  32.7  32.3 31.5 

19 31.0  32.1  31.9  31.1  31.8 31.8 32.0 31.8 31.7  31.5  31.4 30.9 

20 29.7  31.0  30.9  30.0  30.9 30.9 31.0 30.8 30.8  30.4  30.5 30.2 

21 28.7  30.2  30.2  29.2  30.2 30.2 30.3 30.1 30.1  29.6  29.8 29.7 

22 28.1  29.7  29.7  28.7  29.8 29.8 29.8 29.6 29.7  29.0  29.4 29.4 

23 27.5  29.2  29.2  28.2  29.4 29.4 29.3 29.2 29.3  28.5  29.0 29.1 

24 27.2  29.0  29.0  28.0  29.2 29.2 29.1 29.0 29.1  28.3  28.8 29.0 
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表 B.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

肇庆 韶关 

封开 德庆 怀集 广宁 四会 高要 乐昌 仁化 南雄 乳源 韶关 

1 27.0  28.1 27.6  27.3 27.9 28.6 27.3 26.9 27.8  27.8 28.2 

2 26.7  27.9 27.3  27.0 27.7 28.4 27.0 26.6 27.6  27.5 27.9 

3 26.3  27.5 27.0  26.6 27.3 28.1 26.7 26.2 27.2  27.2 27.6 

4 26.1  27.3 26.7  26.3 27.1 27.9 26.4 25.9 26.9  26.9 27.4 

5 25.9  27.1 26.5  26.2 26.9 27.8 26.2 25.7 26.8  26.7 27.2 

6 26.4  27.6 27.1  26.7 27.4 28.2 26.8 26.3 27.3  27.3 27.7 

7 27.7  28.7 28.2  27.9 28.5 29.2 27.9 27.6 28.5  28.4 28.7 

8 29.2  30.1 29.6  29.4 29.8 30.3 29.3 29.2 29.9  29.8 30.0 

9 30.6  31.4 30.9  30.8 31.0 31.4 30.7 30.7 31.3  31.2 31.2 

10 31.8  32.5 32.0  32.0 32.1 32.4 31.8 32.0 32.5  32.3 32.3 

11 33.0  33.6 33.1  33.2 33.2 33.3 33.0 33.3 33.6  33.5 33.3 

12 34.1  34.5 34.1  34.2 34.1 34.1 33.9 34.4 34.6  34.4 34.2 

13 34.8  35.2 34.8  34.9 34.8 34.7 34.7 35.2 35.3  35.2 34.9 

14 35.2  35.5 35.1  35.3 35.1 35.0 35.0 35.6 35.7  35.5 35.2 

15 35.1  35.4 35.0  35.2 35.0 34.9 34.9 35.5 35.6  35.4 35.1 

16 34.4  34.7 34.3  34.5 34.4 34.3 34.2 34.7 34.9  34.7 34.5 

17 34.0  34.4 34.0  34.1 34.0 34.1 33.9 34.3 34.5  34.4 34.2 

18 32.9  33.5 33.0  33.1 33.1 33.2 32.9 33.2 33.5  33.4 33.3 

19 31.6  32.3 31.8  31.8 32.0 32.2 31.6 31.8 32.3  32.1 32.1 

20 30.3  31.1 30.6  30.5 30.8 31.2 30.4 30.4 31.0  30.9 31.0 

21 29.4  30.3 29.7  29.6 30.0 30.5 29.5 29.4 30.1  30.0 30.2 

22 28.7  29.7 29.1  28.9 29.4 30.0 28.9 28.7 29.5  29.4 29.6 

23 28.1  29.2 28.6  28.4 28.9 29.5 28.4 28.1 28.9  28.9 29.1 

24 27.9  28.9 28.4  28.1 28.7 29.3 28.1 27.8 28.7  28.6 28.9 
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表 B.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

韶关 清远 

始兴   翁源   新丰   连南   连州   连山   阳山   佛冈   英德   清远 

1 27.3  27.2  26.1  27.3 27.7 25.1 28.0 27.5  28.9  28.7 

2 27.1  27.0  25.8  27.0 27.4 24.8 27.8 27.3  28.7  28.5 

3 26.7  26.6  25.4  26.6 27.0 24.3 27.4 26.9  28.4  28.2 

4 26.4  26.3  25.2  26.4 26.8 24.0 27.1 26.7  28.2  28.0 

5 26.2  26.2  25.0  26.2 26.6 23.8 27.0 26.5  28.1  27.9 

6 26.8  26.7  25.5  26.7 27.1 24.4 27.5 27.0  28.5  28.3 

7 28.0  27.9  26.8  28.0 28.4 25.8 28.7 28.1  29.5  29.2 

8 29.6  29.3  28.3  29.5 29.9 27.5 30.1 29.4  30.6  30.4 

9 31.0  30.7  29.7  30.9 31.3 29.0 31.5 30.7  31.7  31.4 

10 32.2  31.9  30.9  32.1 32.5 30.4 32.7 31.7  32.7  32.3 

11 33.5  33.0  32.1  33.3 33.7 31.7 33.8 32.8  33.6  33.3 

12 34.6  34.0  33.2  34.4 34.8 32.9 34.8 33.7  34.4  34.1 

13 35.3  34.7  33.9  35.1 35.5 33.7 35.5 34.4  35.0  34.6 

14 35.7  35.1  34.3  35.5 35.9 34.1 35.9 34.7  35.3  34.9 

15 35.6  35.0  34.2  35.4 35.8 34.0 35.8 34.6  35.2  34.8 

16 34.8  34.3  33.5  34.7 35.1 33.2 35.1 34.0  34.6  34.3 

17 34.5  33.9  33.1  34.3 34.7 32.8 34.7 33.6  34.4  34.0 

18 33.4  32.9  32.0  33.2 33.6 31.6 33.7 32.7  33.6  33.2 

19 32.1  31.7  30.7  31.9 32.3 30.2 32.5 31.6  32.5  32.2 

20 30.7  30.4  29.4  30.6 31.0 28.7 31.2 30.4  31.5  31.2 

21 29.7  29.5  28.5  29.7 30.1 27.7 30.3 29.6  30.8  30.5 

22 29.1  28.9  27.8  29.0 29.4 26.9 29.7 29.0  30.3  30.0 

23 28.5  28.3  27.2  28.4 28.8 26.3 29.1 28.5  29.8  29.6 

24 28.2  28.1  27.0  28.2 28.6 26.0 28.9 28.3  29.6  29.4 
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表 B.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

河源 汕尾 梅州 

连平   和平   龙川   河源   紫金   海丰   汕尾   陆丰   兴宁   蕉岭   大埔 

1 26.5  26.2 27.7  28.1 26.3 28.4 28.6 28.2 27.8  27.2 26.2 

2 26.3  25.9 27.4  27.9 26.1 28.2 28.4 28.0 27.5  26.9 25.8 

3 25.9  25.5 27.1  27.6 25.7 27.9 28.2 27.8 27.2  26.5 25.4 

4 25.6  25.2 26.8  27.4 25.4 27.7 28.1 27.6 26.9  26.3 25.1 

5 25.4  25.0 26.6  27.2 25.2 27.6 28.0 27.4 26.7  26.1 24.9 

6 26.0  25.6 27.2  27.7 25.8 28.0 28.3 27.8 27.3  26.6 25.5 

7 27.2  26.9 28.3  28.7 27.0 28.8 28.9 28.7 28.4  27.9 26.9 

8 28.8  28.4 29.7  30.0 28.6 29.8 29.6 29.7 29.8  29.4 28.7 

9 30.2  29.9 31.0  31.1 30.0 30.8 30.2 30.7 31.1  30.8 30.3 

10 31.4  31.2 32.1  32.2 31.2 31.6 30.8 31.6 32.2  32.0 31.8 

11 32.7  32.4 33.2  33.2 32.5 32.4 31.4 32.4 33.3  33.2 33.2 

12 33.8  33.5 34.2  34.1 33.6 33.1 31.9 33.1 34.3  34.3 34.4 

13 34.5  34.3 34.9  34.7 34.3 33.7 32.2 33.6 35.0  35.0 35.3 

14 34.9  34.7 35.2  35.0 34.7 33.9 32.4 33.9 35.3  35.4 35.7 

15 34.8  34.6 35.1  34.9 34.6 33.8 32.4 33.8 35.2  35.3 35.6 

16 34.0  33.8 34.4  34.3 33.8 33.3 32.0 33.3 34.5  34.6 34.7 

17 33.7  33.4 34.1  34.0 33.5 33.1 31.8 33.1 34.2  34.2 34.3 

18 32.6  32.4 33.1  33.1 32.4 32.4 31.3 32.3 33.2  33.1 33.1 

19 31.3  31.0 31.9  32.0 31.1 31.5 30.7 31.4 32.0  31.8 31.5 

20 29.9  29.6 30.7  30.9 29.7 30.6 30.1 30.5 30.8  30.5 30.0 

21 28.9  28.6 29.8  30.1 28.7 30.0 29.7 29.9 29.9  29.6 28.9 

22 28.3  27.9 29.2  29.6 28.1 29.5 29.4 29.4 29.3  28.9 28.1 

23 27.7  27.3 28.7  29.1 27.5 29.1 29.1 29.0 28.8  28.3 27.5 

24 27.4  27.1 28.5  28.9 27.2 29.0 29.0 28.8 28.6  28.1 27.2 
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表 B.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

梅州 云浮 揭阳 

梅县  平远  五华  丰顺  郁南  罗定  新兴  云浮  揭西  普宁  揭阳   惠来 

1 27.7  27.2  27.9  27.5  28.1 28.2 27.6 28.0 27.6  28.3  28.6 28.1 

2 27.5  26.9  27.7  27.2  27.9 28.0 27.4 27.7 27.4  28.1  28.4 27.9 

3 27.1  26.5  27.3  26.9  27.6 27.7 27.1 27.4 27.1  27.8  28.1 27.7 

4 26.8  26.3  27.1  26.6  27.3 27.4 26.8 27.2 26.8  27.5  27.8 27.5 

5 26.7  26.1  26.9  26.4  27.1 27.2 26.6 27.0 26.6  27.4  27.7 27.4 

6 27.2  26.6  27.4  27.0  27.6 27.7 27.1 27.5 27.1  27.8  28.1 27.7 

7 28.4  27.8  28.5  28.1  28.7 28.8 28.2 28.5 28.2  28.8  29.1 28.5 

8 29.8  29.3  29.8  29.5  30.1 30.2 29.6 29.8 29.6  30.0  30.3 29.4 

9 31.2  30.7  31.1  30.9  31.4 31.5 30.9 31.0 30.9  31.1  31.4 30.3 

10 32.4  31.9  32.1  32.0  32.5 32.6 32.0 32.1 32.0  32.1  32.4 31.0 

11 33.5  33.1  33.2  33.2  33.6 33.7 33.1 33.1 33.1  33.1  33.4 31.8 

12 34.5  34.1  34.1  34.1  34.5 34.6 34.0 34.0 34.0  33.9  34.2 32.4 

13 35.2  34.8  34.8  34.9  35.2 35.3 34.7 34.7 34.7  34.5  34.8 32.9 

14 35.6  35.2  35.1  35.2  35.5 35.6 35.0 35.0 35.0  34.8  35.1 33.1 

15 35.5  35.1  35.0  35.1  35.4 35.5 34.9 34.9 34.9  34.7  35.0 33.0 

16 34.8  34.4  34.4  34.4  34.7 34.8 34.2 34.3 34.2  34.1  34.4 32.6 

17 34.4  34.0  34.0  34.1  34.4 34.5 33.9 34.0 33.9  33.8  34.1 32.4 

18 33.4  33.0  33.1  33.1  33.5 33.6 33.0 33.1 33.0  33.0  33.3 31.7 

19 32.2  31.7  32.0  31.8  32.3 32.4 31.8 31.9 31.8  32.0  32.3 30.9 

20 30.9  30.4  30.8  30.6  31.1 31.2 30.6 30.8 30.6  30.9  31.2 30.1 

21 30.0  29.5  30.0  29.7  30.3 30.4 29.8 30.0 29.8  30.2  30.5 29.5 

22 29.4  28.8  29.4  29.1  29.7 29.8 29.2 29.4 29.2  29.6  29.9 29.1 

23 28.8  28.3  28.9  28.6  29.2 29.3 28.7 28.9 28.7  29.2  29.5 28.8 

24 28.6  28.0  28.7  28.3  28.9 29.0 28.4 28.7 28.4  29.0  29.3 28.6 
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表 B.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

汕头 茂名 湛江 

汕头   潮阳   澄海 南澳 信宜 高州 化州 茂名 电白 遂溪 廉江 

1 29.0  29.0 28.6  27.7 27.5 27.5 27.9 27.8 28.2  28.3 28.1 

2 28.8  28.8 28.4  27.5 27.3 27.3 27.7 27.6 28.0  28.1 27.9 

3 28.6  28.6 28.2  27.3 26.9 27.0 27.4 27.3 27.8  27.8 27.6 

4 28.4  28.4 28.0  27.2 26.7 26.8 27.2 27.1 27.6  27.6 27.4 

5 28.3  28.3 27.9  27.1 26.5 26.6 27.1 27.0 27.5  27.5 27.3 

6 28.6  28.6 28.3  27.4 27.0 27.1 27.5 27.4 27.9  27.9 27.7 

7 29.4  29.3 29.0  28.0 28.1 28.1 28.4 28.4 28.6  28.8 28.7 

8 30.3  30.2 30.0  28.8 29.4 29.4 29.6 29.5 29.6  29.9 29.8 

9 31.2  31.1 30.9  29.6 30.7 30.5 30.6 30.6 30.5  30.9 30.9 

10 31.9  31.8 31.7  30.2 31.7 31.6 31.5 31.6 31.3  31.8 31.9 

11 32.7  32.5 32.4  30.9 32.8 32.6 32.5 32.5 32.0  32.7 32.8 

12 33.3  33.1 33.1  31.4 33.7 33.5 33.3 33.3 32.7  33.5 33.6 

13 33.8  33.6 33.6  31.8 34.4 34.1 33.8 33.9 33.2  34.0 34.2 

14 34.0  33.8 33.8  32.0 34.7 34.4 34.1 34.2 33.4  34.3 34.5 

15 33.9  33.7 33.7  32.0 34.6 34.3 34.0 34.1 33.3  34.2 34.4 

16 33.5  33.3 33.3  31.6 34.0 33.7 33.5 33.5 32.9  33.7 33.8 

17 33.3  33.1 33.0  31.4 33.6 33.4 33.2 33.3 32.6  33.4 33.6 

18 32.6  32.5 32.4  30.8 32.7 32.5 32.4 32.5 32.0  32.6 32.8 

19 31.8  31.7 31.5  30.1 31.6 31.4 31.4 31.4 31.1  31.7 31.7 

20 31.0  30.9 30.7  29.4 30.4 30.3 30.4 30.4 30.3  30.7 30.7 

21 30.4  30.3 30.1  28.9 29.6 29.5 29.7 29.7 29.7  30.0 30.0 

22 30.0  30.0 29.7  28.6 29.0 29.0 29.2 29.2 29.3  29.5 29.5 

23 29.7  29.6 29.3  28.3 28.5 28.5 28.8 28.7 28.9  29.1 29.0 

24 29.5  29.5 29.2  28.1 28.3 28.3 28.6 28.5 28.8  28.9 28.8 
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表 B.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

湛江 潮州 阳江 

吴川     湛江     雷州    徐闻    潮州    饶平     阳春    阳江 

1 29.0  28.7  28.3  28.4  28.5  27.6  28.0  28.2  

2 28.8  28.5  28.1  28.2  28.3  27.4  27.8  28.0  

3 28.6  28.2  27.8  27.9  28.0  27.2  27.5  27.8  

4 28.5  28.0  27.6  27.6  27.7  27.0  27.3  27.6  

5 28.4  27.9  27.5  27.5  27.6  26.8  27.2  27.5  

6 28.7  28.3  27.9  28.0  28.0  27.2  27.6  27.8  

7 29.3  29.1  28.9  29.0  29.0  28.1  28.6  28.5  

8 30.1  30.1  30.0  30.2  30.2  29.2  29.7  29.4  

9 30.9  31.0  31.1  31.3  31.3  30.2  30.8  30.3  

10 31.5  31.8  32.1  32.3  32.3  31.1  31.8  31.0  

11 32.2  32.6  33.0  33.3  33.3  32.0  32.7  31.7  

12 32.7  33.3  33.8  34.2  34.1  32.7  33.5  32.3  

13 33.1  33.8  34.4  34.8  34.7  33.2  34.1  32.8  

14 33.3  34.0  34.7  35.1  35.0  33.5  34.4  33.0  

15 33.3  33.9  34.6  35.0  34.9  33.4  34.3  32.9  

16 32.9  33.5  34.0  34.4  34.3  32.9  33.7  32.5  

17 32.7  33.2  33.8  34.1  34.0  32.6  33.5  32.3  

18 32.1  32.5  33.0  33.3  33.2  31.9  32.7  31.7  

19 31.4  31.7  31.9  32.2  32.2  30.9  31.6  30.9  

20 30.7  30.8  30.9  31.1  31.1  30.0  30.6  30.1  

21 30.2  30.2  30.2  30.3  30.4  29.3  29.9  29.5  

22 29.9  29.8  29.7  29.8  29.8  28.9  29.4  29.2  

23 29.6  29.4  29.2  29.3  29.4  28.5  28.9  28.8  

24 29.4  29.2  29.0  29.1  29.2  28.3  28.7  28.7  
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C  
C  

附 录 C  

（规范性） 

夏季典型日逐时新风计算焓值 

夏季典型日逐时新风计算焓值见表C.1。 

表C.1 夏季典型日逐时新风计算焓值 

单位：kJ/kg 

时刻 
广州 深圳 珠海 

花都 从化 广州 增城 番禺 深圳 斗门 珠海 

1 87.65  84.80  84.23  83.40  87.20  84.93  91.45  85.77  

2 86.54  83.33  83.30  82.97  86.13  84.23  91.45  85.20  

3 86.50  81.87  82.53  82.63  85.23  83.73  91.58  84.90  

4 86.50  80.70  81.93  82.33  84.17  83.17  91.23  83.87  

5 85.92  79.70  81.23  82.03  83.27  82.43  90.75  83.20  

6 85.87  78.80  80.60  81.83  82.57  82.03  90.98  82.53  

7 86.37  77.40  79.53  81.30  80.57  81.23  90.13  81.27  

8 87.52  80.40  81.63  82.50  83.17  82.73  91.40  83.43  

9 89.65  83.73  84.37  84.40  86.00  84.63  91.89  86.37  

10 90.72  86.03  86.20  85.87  88.30  86.13  91.86  87.90  

11 91.16  88.83  88.10  86.83  90.47  88.00  92.13  89.87  

12 90.66  92.03  90.57  87.87  93.40  89.97  93.08  91.77  

13 90.45  84.03  84.43  87.63  84.90  84.73  91.85  87.40  

14 91.64  85.67  85.70  87.90  86.17  85.43  92.04  88.47  

15 90.59  87.63  86.73  88.03  87.73  86.77  92.17  89.70  

16 90.66  93.57  91.03  88.03  94.17  90.37  91.78  94.20  

17 91.04  91.23  88.83  87.77  91.53  88.73  91.28  91.53  

18 89.12  89.33  86.97  87.30  89.13  87.00  90.99  89.30  

19 89.71  91.77  89.17  87.63  91.37  87.90  91.70  90.13  

20 89.06  88.50  87.37  87.50  88.93  86.03  92.05  87.20  

21 89.01  85.20  85.23  85.97  86.37  84.53  91.23  85.13  

22 88.39  83.60  84.20  84.93  85.63  84.03  91.89  84.83  

23 87.90  82.30  83.33  84.23  84.73  83.67  92.07  84.57  

24 87.43  81.33  82.37  83.73  83.93  83.30  91.89  84.33  
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表 C.1 夏季典型日逐时新风计算焓值（续） 

单位：kJ/kg 

时刻 

佛山 惠州 东莞 中山 江门 

顺德 三水 南海 龙门 博罗 惠阳 惠东 东莞 中山 鹤山 开平 

1 90.17  85.43  84.79  86.81 82.12 84.40 81.71 85.17 85.07  85.05 85.48 

2 89.00  85.08  84.38  85.88 80.91 83.27 81.63 84.37 84.20  84.82 85.36 

3 85.13  84.80  84.10  84.96 81.36 82.23 81.23 83.77 83.57  84.59 84.91 

4 84.17  85.18  84.12 84.51 80.79 81.47 80.93 82.73 82.83  84.96 84.63 

5 83.50  84.98  83.87 84.05 81.24 80.80 81.36 81.97 82.30  84.72 84.35 

6 82.87  84.65  83.90 83.65 80.79 80.30 81.14 81.33 81.73  84.54 84.51 

7 80.83  85.03  83.87 83.15 81.10 79.30 80.67 80.20 80.20  83.90 84.38 

8 82.90  85.71  84.91 84.96 83.15 81.47 82.42 82.30 82.47  85.58 85.48 

9 85.63  86.63  85.09 87.25 84.79 84.00 84.65 84.53 85.23  87.97 87.28 

10 87.53  87.26  85.27 88.11 85.87 86.23 85.76 86.47 86.93  88.42 87.49 

11 89.93  87.25  87.05 90.05 86.82 88.37 85.84 88.77 88.93  88.81 88.14 

12 92.70  88.17  87.65 89.64 86.72 90.97 86.90 90.83 91.50  89.07 88.31 

13 85.07  87.97  87.92 88.78 86.76 84.10 86.37 83.90 84.80  89.08 88.83 

14 85.97  87.68  88.63 88.16 87.37 85.07 86.28 85.23 85.80  89.88 87.87 

15 88.00  87.95  87.95 88.22 87.42 86.70 86.71 86.70 87.47  89.55 87.51 

16 95.37  87.57  88.23 87.59 88.17 91.33 87.11 91.17 92.10  89.42 87.91 

17 92.73  87.13  87.13 87.74 88.03 89.30 87.23 89.23 90.03  88.45 87.53 

18 90.23  86.70  86.68 88.36 86.08 87.50 86.16 87.27 88.10  87.40 87.06 

19 90.63  86.71  86.48 88.17 86.30 88.83 85.24 88.97 89.67  86.79 87.20 

20 87.93  86.80  87.52 89.35 84.23 86.53 83.85 86.53 86.83  86.39 86.83 

21 85.43  86.28  86.47 89.13 83.78 84.50 83.39 84.57 84.80  85.84 86.53 

22 84.73  86.17  86.70 88.95 83.45 83.53 83.61 83.93 83.90  85.93 85.49 

23 84.03  86.19  85.44 88.53 82.58 82.67 82.72 83.43 83.37  85.58 85.71 

24 83.37  85.82  85.19 87.75 82.60 81.90 81.97 82.93 82.83  85.27 85.87 
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表 C.1 夏季典型日逐时新风计算焓值（续） 

单位：kJ/kg 

时刻 

江门 肇庆 

新会 恩平 台山 上川岛 封开 德庆 怀集 广宁 四会 高要 

1 90.56  84.83  85.60  89.08 85.42 86.83 84.98 83.50  85.52  85.27 

2 90.44  83.95  84.87  88.84 84.92 86.35 83.51 82.56  85.42  84.10 

3 90.92  83.29  84.17  88.42 84.09 86.31 82.86 81.76  84.67  83.13 

4 90.44  82.83  83.33  88.88 83.29 85.35 81.99 81.98  84.05  82.20 

5 90.13  82.63  82.67  88.20 83.01 84.96 81.67 80.93  83.76  81.60 

6 89.61  82.83  82.20  87.71 82.12 84.72 81.15 81.36  84.05  80.97 

7 89.65  82.15  80.77  87.96 82.27 84.67 81.28 80.95  83.26  80.03 

8 91.40  83.46  82.83  87.97 83.65 85.43 81.53 82.12  85.12  82.00 

9 92.65  84.65  85.07  88.58 86.99 88.45 84.56 84.36  87.43  84.40 

10 91.12  86.94  87.03  90.04 87.59 89.66 85.49 85.88  90.61  86.60 

11 92.20  88.99  88.70  90.37 89.19 89.80 87.93 87.08  92.07  88.93 

12 92.33  90.38  90.83  91.34 91.21 89.51 89.43 87.06  90.13  91.27 

13 90.53  91.86  84.90  91.86 91.59 90.53 89.90 88.56  89.65  84.70 

14 91.70  91.41  85.97  91.59 92.18 90.24 91.18 88.40  90.93  85.97 

15 90.93  91.86  87.17  91.34 91.43 91.40 90.55 88.39  91.04  87.50 

16 90.55  91.83  92.80  91.41 91.42 92.31 90.93 87.97  90.13  92.13 

17 89.68  91.59  90.80  90.29 94.05 89.70 90.36 87.64  91.39  89.93 

18 89.79  90.93  88.80  89.58 91.45 91.23 91.08 87.50  90.83  88.13 

19 89.81  88.83  90.20  89.82 91.58 90.05 90.21 86.71  89.65  88.87 

20 90.77  84.95  87.97  89.33 90.44 88.42 89.18 87.07  87.97  86.77 

21 89.77  84.34  85.90  88.63 89.33 90.56 89.88 86.20  86.67  85.07 

22 91.09  84.38  85.57  88.89 88.55 88.84 88.36 85.42  86.19  83.97 

23 90.13  84.51  84.87  88.88 87.04 88.55 86.81 84.80  86.50  83.20 

24 90.61  84.54  84.30  88.89 86.27 88.19 85.43 83.61  85.82  82.43 

 

 



DB 44/T XXXX—XXXX 

35 

表 C.1 夏季典型日逐时新风计算焓值（续） 

单位：kJ/kg 

时刻 
韶关 汕尾 

乐昌 仁化 南雄 乳源 韶关 始兴 翁源 新丰 海丰 汕尾 陆丰 

1 86.81  82.27  83.15  82.40 83.26 84.46 88.22 78.19 86.79  89.35 91.13 

2 87.75  82.12  82.68  81.80 82.51 84.48 87.75 80.77 86.35  89.10 91.23 

3 86.35  80.95  82.25  81.35 82.86 83.90 85.88 80.17 86.17  88.63 90.66 

4 85.42  80.48  81.50  81.13 82.28 83.15 84.96 79.22 86.34  88.63 90.26 

5 84.96  80.20  80.66  80.72 81.83 84.01 85.42 78.79 85.43  88.17 90.08 

6 84.96  78.93  80.09  80.25 81.36 83.21 85.12 78.51 84.98  87.71 89.79 

7 84.05  79.05  80.08  80.06 81.33 82.70 84.05 77.89 84.05  86.83 90.26 

8 85.88  82.56  81.02  81.23 82.25 85.23 85.42 77.94 87.09  87.71 91.52 

9 89.17  84.05  82.50  83.26 83.39 85.36 88.84 78.89 90.61  88.00 91.81 

10 87.75  85.53  84.14  84.91 84.66 84.65 90.37 80.85 90.46  88.20 93.18 

11 87.38  86.42  85.43  84.96 86.04 85.80 89.10 84.39 90.93  88.58 93.62 

12 89.07  85.38  86.25  85.69 87.28 86.93 90.26 86.47 91.38  89.01 93.41 

13 89.22  85.95  85.75  87.50 86.28 87.19 90.74 88.74 91.86  89.35 93.34 

14 88.47  86.41  87.14  86.61 87.99 88.12 90.13 88.74 91.21  90.11 93.58 

15 89.80  86.42  86.32  85.92 87.13 86.94 89.79 89.47 91.59  90.14 92.41 

16 88.82  85.87  86.82  86.54 88.36 87.59 89.33 89.79 91.12  89.81 93.41 

17 87.23  84.98  86.39  86.42 87.29 87.38 87.75 90.40 90.85  90.72 91.40 

18 88.69  86.51  85.76  86.82 86.57 85.88 86.84 89.12 91.28  90.70 91.93 

19 89.07  86.62  85.61  86.58 86.16 85.55 87.90 87.92 90.75  90.72 90.98 

20 89.01  86.34  85.22  84.64 85.04 84.88 87.76 87.50 89.35  89.79 90.98 

21 88.17  85.61  84.95  83.46 84.35 85.38 88.43 86.71 88.69  89.54 91.19 

22 87.75  84.36  84.79  83.26 84.23 85.65 87.91 84.52 88.20  89.28 91.41 

23 86.81  83.91  84.48  83.25 83.95 85.92 88.17 83.73 87.75  89.31 91.41 

24 86.35  83.46  83.93  82.51 83.60 84.60 88.77 82.77 87.12  90.04 91.52 
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表 C.1 夏季典型日逐时新风计算焓值（续） 

单位：kJ/kg 

时刻 

清远 汕头 

连南 连州 连山 阳山 佛冈 英德 清远 汕头 潮阳 澄海 南澳 

1 81.80  84.35  78.38  84.96 85.88 84.50 90.99 87.20 86.61  86.91 85.88 

2 81.81  84.46  78.47  84.92 85.42 83.90 90.25 86.61 85.94  86.63 85.17 

3 81.81  83.45  77.46  84.05 85.25 83.16 90.56 85.99 85.88  86.20 84.39 

4 81.81  82.12  77.39  83.01 84.54 82.59 90.61 85.92 86.16  85.81 84.63 

5 81.36  81.96  77.20  82.70 84.51 82.77 90.13 86.16 84.82  85.42 83.45 

6 80.92  81.09  76.18  83.31 84.51 82.60 89.65 86.16 85.23  84.72 83.46 

7 80.08  80.66  75.12  83.29 84.35 81.83 89.65 85.94 84.83  84.96 83.29 

8 82.12  81.71  76.50  83.46 85.81 83.01 91.58 86.84 85.92  87.90 85.05 

9 84.21  83.95  79.61  84.83 88.66 85.24 93.97 87.20 86.72  89.35 86.39 

10 82.84  84.92  81.20  85.28 90.05 85.09 95.55 88.12 87.98  90.42 88.17 

11 84.23  85.75  81.83  86.97 90.38 85.46 95.56 87.88 89.25  91.48 88.45 

12 84.22  86.82  84.81  87.55 90.05 86.29 95.55 88.63 89.57  91.62 88.87 

13 85.87  86.93  85.27  87.81 90.89 87.53 97.07 89.73 90.01  91.74 89.35 

14 86.16  87.01  83.90  87.73 91.04 87.77 95.03 90.11 90.89  91.95 88.43 

15 86.25  87.27  84.23  87.88 90.70 87.06 95.73 89.12 90.24  91.94 88.91 

16 86.08  87.37  84.84  87.93 90.56 86.32 93.93 89.46 90.24  91.41 88.90 

17 85.87  86.54  84.46  88.23 89.48 85.88 94.46 89.33 89.24  90.88 88.31 

18 86.16  86.39  83.76  87.50 89.80 86.22 91.61 88.26 89.18  89.51 88.36 

19 86.16  86.94  83.44  87.32 90.26 85.28 90.13 87.71 87.71  88.66 86.84 

20 84.05  86.80  82.58  87.53 90.37 85.03 90.37 86.71 86.27  87.71 85.93 

21 82.33  86.34  81.98  87.01 90.18 84.92 90.61 86.30 87.45  87.06 86.16 

22 81.98  85.12  80.91  86.73 91.09 84.59 90.52 86.67 86.84  87.25 85.71 

23 82.58  85.71  79.63  86.34 88.69 84.92 90.19 86.50 86.67  87.29 85.49 

24 82.19  85.68  79.24  85.73 87.51 84.61 90.72 87.38 86.39  86.63 85.88 
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表 C.1 夏季典型日逐时新风计算焓值（续） 

单位：kJ/kg 

时刻 

河源 湛江 

连平 和平 龙川 河源 紫金 遂溪 廉江 吴川 湛江 雷州 徐闻 

1 77.38  79.88  79.25  83.01 79.65 88.84 88.37 92.01 90.08  89.04 89.82 

2 76.69  78.64  78.70  82.51 77.96 89.13 87.73 91.52 89.61  88.57 89.01 

3 76.53  78.38  78.61  82.25 77.89 89.31 87.37 92.41 89.98  88.20 88.55 

4 76.13  78.31  78.01  81.74 77.37 87.90 87.26 90.99 89.31  87.83 88.20 

5 75.66  78.02  77.21  81.71 76.90 88.17 87.09 91.40 89.10  87.37 87.11 

6 75.57  77.18  77.00  81.35 75.98 88.20 87.26 91.23 89.24  86.50 87.29 

7 75.59  77.21  76.40  80.93 76.13 87.59 87.90 91.04 87.97  85.81 86.84 

8 76.55  78.61  79.03  82.07 77.94 89.35 89.13 91.45 88.43  86.96 87.29 

9 79.08  80.06  81.98  82.67 80.95 90.93 91.19 92.85 90.26  91.13 87.91 

10 80.88  81.30  83.52  84.91 83.10 92.11 92.60 92.89 90.25  90.39 88.45 

11 81.92  83.25  85.69  86.11 84.48 91.23 92.73 93.66 90.59  91.34 89.21 

12 81.85  84.08  85.42  86.48 86.25 91.66 93.54 94.57 91.34  91.41 90.56 

13 83.01  85.01  86.47  86.71 86.16 92.23 92.99 95.25 92.57  91.70 91.04 

14 83.25  84.84  86.73  86.70 87.08 93.21 93.09 94.92 93.54  92.76 90.51 

15 82.75  84.59  86.73  87.64 86.58 92.80 93.94 95.20 92.24  92.88 90.89 

16 83.43  84.59  85.88  86.60 86.63 90.89 93.21 95.41 93.17  92.55 91.28 

17 82.18  85.40  85.79  86.48 86.28 91.32 91.73 94.11 91.94  92.07 92.47 

18 82.40  83.33  84.95  85.87 84.34 91.28 91.19 94.09 90.38  91.66 91.66 

19 81.44  83.01  83.35  85.75 83.50 91.39 90.56 93.60 89.66  90.19 90.97 

20 81.62  82.25  82.16  85.44 83.39 89.81 90.28 91.70 88.99  89.68 90.59 

21 80.58  81.81  80.98  84.60 82.96 88.90 89.46 90.98 89.79  91.02 90.83 

22 79.92  81.71  80.42  84.27 82.56 89.35 88.87 90.98 89.82  90.84 90.25 

23 78.73  80.83  79.83  83.90 81.15 89.56 88.77 90.99 90.28  89.90 90.04 

24 78.19  80.33  79.39  84.10 80.66 89.24 88.43 91.19 89.12  89.81 89.35 
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表 C.1 夏季典型日逐时新风计算焓值（续） 

单位：kJ/kg 

时刻 

梅州 揭阳 

平远 兴宁 蕉岭 大埔 梅县 五华 丰顺 揭西 普宁 揭阳 惠来 

1 78.42  80.35  79.88  84.12 81.22 79.79 83.36 84.05 84.51  82.68 86.91 

2 77.61  80.14  79.24  84.36 80.42 79.24 83.19 84.51 83.76  81.89 86.45 

3 77.61  80.35  78.58  83.12 79.57 78.84 82.59 84.51 83.73  81.74 86.08 

4 77.31  80.05  78.32  82.33 79.39 78.31 81.57 83.60 83.70  81.76 85.71 

5 76.83  79.22  77.41  81.23 79.05 77.78 80.93 84.51 83.76  81.35 85.54 

6 77.25  79.15  77.31  80.52 79.06 77.31 80.67 84.96 83.39  81.09 85.36 

7 76.61  79.36  77.41  80.05 79.21 77.55 80.22 84.96 83.60  81.09 85.08 

8 78.97  80.22  79.24  81.68 81.03 78.97 82.19 87.28 85.08  83.50 86.59 

9 80.47  80.91  80.74  82.09 81.96 80.72 84.16 88.57 86.50  84.66 86.99 

10 82.40  81.50  81.43  81.43 84.17 82.09 85.38 88.22 87.45  85.87 88.16 

11 84.88  81.44  83.18  83.15 84.10 84.48 85.08 89.04 88.82  86.39 87.92 

12 85.01  83.01  83.77  85.05 84.65 84.09 85.27 89.24 90.51  86.71 88.76 

13 86.76  82.72  85.19  84.64 85.61 84.14 86.08 88.05 90.13  86.39 89.28 

14 84.70  82.95  85.22  84.51 85.79 83.82 86.60 86.45 89.88  86.91 89.25 

15 85.61  83.54  85.52  84.39 85.61 84.16 85.84 87.37 90.82  86.39 89.46 

16 84.36  83.72  84.14  85.37 84.65 84.14 86.16 88.75 90.10  87.73 89.06 

17 84.33  83.25  85.04  84.90 84.23 82.94 85.61 87.96 90.05  87.77 88.63 

18 83.60  82.82  84.59  87.94 83.83 83.33 86.96 87.13 89.60  86.16 88.90 

19 82.95  81.84  85.38  87.87 84.59 83.23 85.24 87.04 87.43  85.69 88.20 

20 82.67  82.43  82.19  89.60 83.21 82.51 85.76 87.28 85.93  85.33 87.74 

21 81.34  82.07  80.48  86.83 82.56 82.86 84.98 86.35 85.81  84.28 87.29 

22 80.51  81.81  80.06  86.99 81.46 81.85 84.59 85.42 85.48  83.73 87.18 

23 79.65  81.22  79.94  86.20 81.81 80.98 84.05 84.96 84.60  83.08 86.84 

24 79.18  81.54  79.83  84.79 82.14 80.61 83.52 84.05 84.18  83.06 86.63 
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表 C.1 夏季典型日逐时新风计算焓值（续） 

单位：kJ/kg 

时刻 

云浮 潮州 茂名 阳江 

郁南 罗定 新兴 云浮 潮州 饶平 信宜 高州 化州 茂名 电白 阳春 阳江

1 83.52  83.87  85.18  80.20  82.56 85.88 84.82 86.17 89.81 87.04  90.45  86.12 86.16 

2 82.33  83.64  84.67  80.30  82.72 86.27 84.36 86.38 89.51 87.04  90.05  85.48 86.16 

3 82.55  83.26  84.17  80.09  82.72 85.81 84.46 85.93 89.35 86.72  89.71  85.49 86.13 

4 81.99  83.12  84.61  79.82  82.33 85.43 83.60 85.17 89.42 85.81  89.59  85.17 85.71 

5 81.68  82.25  83.72  79.87  81.79 85.17 83.73 84.72 89.79 85.93  89.10  84.61 85.54 

6 81.68  82.24  83.45  80.06  81.80 85.08 84.05 84.14 89.71 85.81  89.48  84.14 85.54 

7 81.23  81.98  83.69  79.52  82.12 84.72 83.15 84.34 88.77 85.93  89.31  84.14 84.79 

8 83.90  83.16  84.96  80.61  85.12 86.17 83.91 85.23 89.56 86.50  89.98  84.59 84.82 

9 84.79  85.03  86.37  82.43  87.55 88.43 86.13 87.29 90.72 88.43  91.13  85.61 86.45 

10 86.62  86.16  87.87  83.36  87.49 87.57 86.80 88.82 91.94 90.00  92.37  86.83 87.65 

11 87.13  87.04  88.31  84.27  88.22 88.45 88.28 89.47 92.18 90.24  92.24  87.82 88.45 

12 87.57  87.12  90.11  85.39  88.03 89.22 87.68 89.79 92.73 90.32  92.54  88.47 88.36 

13 88.69  88.28  90.30  85.84  88.26 89.69 88.47 90.83 92.95 90.05  93.28  88.38 89.35 

14 88.81  88.76  90.97  85.81  89.16 90.53 89.18 89.51 94.46 91.39  93.35  88.81 90.07 

15 90.97  88.47  90.55  86.60  90.01 90.04 89.35 89.57 94.10 90.93  92.73  89.03 89.06 

16 90.46  89.60  89.64  86.21  90.08 89.69 88.22 89.80 93.54 90.53  92.88  88.83 89.18 

17 91.82  90.43  89.67  85.52  89.90 89.22 88.26 89.64 92.49 90.55  92.54  88.40 88.99 

18 90.75  88.23  89.68  85.27  88.31 87.10 87.88 88.05 91.64 88.81  92.76  88.45 86.94 

19 89.68  87.73  88.91  83.93  86.96 86.34 87.55 88.38 91.19 89.22  91.30  87.92 86.81 

20 87.83  86.70  87.97  83.74  85.68 86.13 86.61 87.04 90.57 87.46  91.22  86.69 86.39 

21 86.47  85.95  87.73  82.99  84.46 85.48 86.27 86.37 90.75 87.46  91.45  86.39 86.61 

22 85.76  85.61  87.25  82.50  84.35 85.94 86.63 86.39 90.00 87.29  90.28  85.67 86.81 

23 84.77  84.79  86.59  81.95  83.95 85.93 85.88 85.71 89.82 87.28  90.50  86.37 87.05 

24 84.59  84.17  86.05  81.15  82.84 86.37 85.62 86.91 90.05 87.52  90.52  85.61 86.61 
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D  
D  

附 录 D  

（规范性） 

夏季太阳总辐射照度 

北纬20°夏季太阳总辐射照度见表D.1，北纬25°夏季太阳总辐射照度见表D.2。 

表D.1 北纬 20°夏季太阳总辐射照度 

单位：单位：(W/m
2
) 

透明度等级 1 2 3 透明度等级

朝向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝向 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

6 26 255 527 505 202 96 28 209 424 407 169 90 29 172 341 328 140 83 18 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

7 63 454 825 749 272 349 63 408 736 670 249 321 70 373 661 602 233 306 17 

8 92 527 872 759 257 602 98 495 811 708 249 573 104 464 751 658 241 545 16 

9 117 518 791 670 224 826 121 494 748 635 220 787 130 476 711 606 222 759 15 

10 134 442 628 523 191 999 144 434 608 511 198 969 145 415 578 486 195 921 14 

11 145 312 404 344 169 1105 150 307 394 338 173 1064 156 302 384 333 177 1022 13 

12 149 149 149 157 161 1142 156 156 156 164 167 1107 162 162 162 170 172 1065 12 

13 145 145 145 145 169 1105 150 150 150 150 173 1064 156 156 156 156 177 1022 11 

14 134 134 134 134 191 999 144 144 144 144 198 969 145 145 145 145 195 921 10 

15 117 117 117 117 224 826 121 121 121 121 220 787 130 130 130 130 222 759 9 

16 92 92 92 92 257 602 98 98 68 98 249 573 104 104 104 104 241 545 8 

17 63 63 63 63 272 349 63 63 63 63 249 321 70 70 70 70 233 306 7 

18 26 26 26 26 202 96 28 28 28 28 169 90 28 28 29 29 140 83 6 

日总计 1303 3232 4772 4284 2791 9096 1363 3108 4481 4037 2682 8716 1429 2998 4221 3817 2587 8339 日总计 

日平均 55 135 199 179 116 379 57 129 187 168 112 363 60 125 176 159 108 347 日平均 

朝向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝向 
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表 D.1 北纬 20°夏季太阳总辐射照度（续） 

单位：(W/m
2
) 

透明度等级 4 5 6 透明度等级

朝向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝向 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

6 27 130 254 243 107 69 22 97 184 177 79 55 22 72 131 127 60 48 18 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

7 74 331 577 527 213 285 77 295 504 461 193 264 76 252 421 386 171 236 17 

8 106 423 677 594 227 505 113 395 620 548 220 480 116 354 542 481 207 440 16 

9 137 451 665 570 221 722 147 437 635 547 224 701 157 409 580 404 224 658 15 

10 155 402 551 468 200 880 165 397 536 458 208 857 179 385 508 438 217 815 14 

11 169 305 380 331 188 886 178 304 374 329 197 951 190 302 365 326 206 904 13 

12 172 172 172 179 181 1023 181 181 181 188 191 983 199 199 199 205 207 947 12 

13 169 169 169 169 188 986 178 178 178 178 197 951 190 190 190 190 206 904 11 

14 155 155 155 155 200 880 165 165 165 165 208 857 179 179 179 179 217 815 10 

15 137 137 137 137 221 722 147 147 147 147 224 701 157 157 157 157 224 658 9 

16 106 106 106 106 227 505 113 113 113 113 220 480 116 116 116 116 207 440 8 

17 74 74 74 74 213 285 77 77 77 77 193 264 76 76 76 76 171 236 7 

18 27 27 27 27 107 69 22 22 22 22 79 55 22 22 22 22 60 48 6 

日总计 1507 2883 3944 3580 2493 7918 1584 2807 3736 3409 2433 7600 1678 2713 3487 3206 2379 7148 日总计 

日平均 63 120 164 149 104 330 66 117 156 142 101 317 70 113 145 134 99 298 日平均 

朝向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝向 
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表D.2 北纬 25°夏季太阳总辐射照度 

单位： (W/m
2
) 

透明度等级 1 2 3 透明度等级

朝向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝向 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

6 33 287 579 551 220 127 34 243 484 461 187 116 36 206 401 383 162 109 18 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

7 66 483 842 747 252 373 67 436 755 670 233 345 73 398 678 604 219 327 17 

8 93 564 877 730 212 618 100 530 818 684 208 590 106 498 758 637 204 562 16 

9 119 566 793 625 159 834 121 540 750 593 159 795 131 518 713 568 166 768 15 

10 158 500 628 466 134 1000 166 488 608 456 144 970 166 466 578 436 145 922 14 

11 212 376 404 281 145 1104 213 368 394 279 151 1062 215 359 384 276 156 1022 13 

12 226 202 144 144 144 1133 228 206 151 151 151 1096 229 208 157 157 157 1054 12 

13 212 145 145 145 145 1104 213 151 151 151 151 1062 215 156 156 156 156 1020 11 

14 158 134 134 134 134 1000 166 144 144 144 144 970 166 145 145 145 145 922 10 

15 119 119 119 119 159 834 121 121 121 121 159 795 131 131 131 131 166 768 9 

16 93 93 93 93 212 618 100 100 100 100 208 590 106 106 106 106 204 562 8 

17 66 66 66 66 252 373 67 67 67 67 233 345 73 73 73 73 219 327 7 

18 33 33 33 33 220 127 34 34 34 34 187 116 36 36 36 36 162 109 6 

日总计 1586 3568 4857 4134 2389 9244 1631 3428 4578 3911 2317 8853 1685 3301 4317 3708 2260 8469 日总计 

日平均 66 149 202 172 100 385 68 143 191 163 97 369 70 138 180 154 94 353 日平均 

朝向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝向 
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表 D.2 北纬 25°夏季太阳总辐射照度（续） 

单位： (W/m
2
) 

透明度等级 4 5 6 透明度等级

朝向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝向 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

6 35 164 312 298 129 95 33 129 240 229 104 81 29 95 171 164 80 67 18 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

7 77 355 594 530 201 305 80 316 521 466 186 284 81 274 441 397 167 257 17 

8 108 454 684 577 194 520 115 424 629 534 193 495 119 379 551 471 184 454 16 

9 138 491 669 536 171 730 148 475 640 516 177 709 158 442 585 478 185 666 15 

10 173 449 551 421 155 882 184 441 536 415 165 858 195 423 508 400 179 816 14 

11 223 357 380 280 169 985 229 352 374 281 178 950 235 345 365 281 190 901 13 

12 235 215 169 169 169 1014 240 222 178 178 178 973 250 234 194 194 194 935 12 

13 223 169 169 169 169 985 229 178 178 178 178 950 235 190 190 190 190 901 11 

14 173 155 155 155 155 882 184 165 165 165 165 858 195 179 179 179 179 816 10 

15 138 138 138 138 171 730 148 148 148 148 177 709 158 158 158 158 185 666 9 

16 108 108 108 108 194 520 115 115 115 115 193 495 119 119 119 119 184 454 8 

17 77 77 77 77 201 305 80 80 80 80 186 284 81 81 81 81 167 257 7 

18 35 35 35 35 129 95 33 33 33 33 104 81 29 28 29 29 80 67 6 

日总计 1745 3166 4040 3492 2206 8048 1817 3078 3837 3339 2183 7730 1885 2949 3572 3141 2160 7259 日总计 

日平均 73 132 168 146 92 335 76 128 160 139 91 322 79 123 149 131 90 302 日平均 

朝向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝向 
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E  
E  

附 录 E  

（规范性） 

夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度 

北纬20°夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度见表E.1，北纬25°夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度见表E.2。 

表E.1 北纬 20°夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度 

单位： (W/m
2
) 

透明度等级 1 2 3 透明度等级
朝向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝向

辐射照度 
上行—直接辐射 上行—直接辐射 上行—直接辐射

辐射照度 
下行—散射辐射 下行—散射辐射 下行—散射辐射

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

6 
0 162 423 404 112 20 0 128 335 320 88 15 0 101 263 251 70 12

18 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

21 21 21 21 21 27 23 23 23 23 23 31 24 24 24 24 24 35

7 
0 286 552 576 109 192 0 254 568 509 97 170 0 222 498 445 85 149

17 
52 52 52 52 52 47 52 52 52 52 52 51 58 58 58 58 58 65

8 
0 315 654 550 65 428 0 288 598 502 59 391 0 262 543 456 53 355

16 
76 76 76 76 76 52 80 80 80 80 80 66 85 85 85 85 85 80

9 
0 274 552 430 130 628 0 256 514 401 122 585 0 236 476 371 113 542

15 
97 97 97 97 97 57 99 99 99 99 99 69 107 107 107 107 107 90

10 
0 180 364 258 8 784 0 170 342 243 8 737 0 158 319 227 7 686

14 
110 110 110 110 110 56 119 119 119 119 119 77 120 120 120 120 120 87

11 
0 60 133 85 1 878 0 57 126 79 1 826 0 53 117 74 1 775

13 
120 120 120 120 120 57 123 123 123 123 123 72 128 128 128 128 128 88

12 
0 0 0 0 1 911 0 0 0 0 1 863 0 0 0 0 1 811

12 
122 122 122 122 122 56 128 128 128 128 128 73 133 133 133 133 133 91

13 
0 0 0 0 1 878 0 0 0 0 1 826 0 0 0 0 1 775

11 
120 120 120 120 120 57 123 123 123 123 123 72 128 128 128 128 128 88

14 
0 0 0 0 8 784 0 0 0 0 8 737 0 0 0 0 7 686

10 
110 110 110 110 110 56 119 119 119 119 119 77 120 120 120 120 120 87

15 
0 0 0 0 130 628 0 0 0 0 122 585 0 0 0 0 113 542

9 
97 97 97 97 97 57 99 99 99 99 99 69 107 107 107 107 107 90

16 
0 0 0 0 65 428 0 0 0 0 59 391 0 0 0 0 53 355

8 
76 76 76 76 76 52 80 80 80 80 80 66 85 85 85 85 85 80

17 
0 0 0 0 109 192 0 0 0 0 97 170 0 0 0 0 85 149

7 
52 52 52 52 52 47 52 52 52 52 52 51 58 58 58 58 58 65

18 
0 0 0 0 112 20 0 0 0 0 88 15 0 0 0 0 70 12

6 
21 21 21 21 21 27 23 23 23 23 23 31 24 24 24 24 24 35

朝向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝向
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表 E.1 北纬 20°夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度（续） 

单位： (W/m
2
) 

透明度等级 4 5 6 透明度等级 

朝向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝向 

辐射照度 
上行—直接辐射 上行—直接辐射 上行—直接辐射 

辐射照度 
下行—散射辐射 下行—散射辐射 下行—散射辐射 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

6 
0 73 191 183 50 9 0 52 136 130 36 6 0 36 93 88 24 5 

18 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

22 22 22 22 22 33 19 19 19 19 19 28 17 17 17 17 17 28 

7 
0 190 423 380 72 127 0 160 359 323 62 107 0 130 271 261 50 87 

17 
60 60 60 60 60 76 63 63 63 63 63 81 62 62 62 62 62 85 

8 
0 231 479 402 48 313 0 206 426 358 42 278 0 172 257 300 36 234 

16 
87 87 87 87 87 91 93 93 93 93 93 106 95 95 95 95 95 120 

9 
0 215 433 337 102 492 0 199 401 313 95 456 0 172 347 271 83 395 

15 
113 113 113 113 113 107 120 120 120 120 120 126 129 129 129 129 129 150 

10 
0 145 282 208 7 629 0 135 273 194 6 587 0 120 242 172 6 521 

14 
127 127 127 127 127 109 136 136 136 136 136 131 148 148 148 148 148 162 

11 
0 49 109 69 1 718 0 45 101 64 1 665 0 41 91 57 1 597 

13 
138 138 138 138 138 115 147 147 147 147 147 136 156 156 156 156 156 163 

12 
0 0 0 0 1 751 0 0 0 0 0 692 0 0 0 0 0 627 

12 
141 141 141 141 141 114 149 149 149 149 149 137 164 164 164 164 164 171 

13 
0 0 0 0 1 718 0 0 0 0 1 665 0 0 0 0 1 597 

11 
138 138 138 138 138 115 147 147 147 147 147 136 156 156 156 156 156 163 

14 
0 0 0 0 7 629 0 0 0 0 6 587 0 0 0 0 6 521 

10 
127 127 127 127 127 109 136 136 136 136 136 131 148 148 148 148 148 162 

15 
0 0 0 0 102 492 0 0 0 0 95 456 0 0 0 0 83 395 

9 
113 113 113 113 113 107 120 120 120 120 120 126 129 129 129 129 129 150 

16 
0 0 0 0 48 313 0 0 0 0 42 278 0 0 0 0 36 234 

8 
87 87 87 87 87 91 93 93 93 93 93 106 95 95 95 95 95 120 

17 
0 0 0 0 72 127 0 0 0 0 62 107 0 0 0 0 50 87 

7 
60 60 60 60 60 76 63 63 63 63 63 81 62 62 62 62 62 85 

18 
0 0 0 0 50 9 0 0 0 0 36 6 0 0 0 0 24 5 

6 
22 22 22 22 22 33 19 19 19 19 19 28 17 17 17 17 17 28 

朝向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝向 
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表E.2 北纬 25°夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度 

单位： (W/m
2
) 

透明度等级 1 2 3 透明度等级 

朝向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝向 

辐射照度 
上行—直接辐射 上行—直接辐射 上行—直接辐射 

辐射照度 
下行—散射辐射 下行—散射辐射 下行—散射辐射 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

6 
0 183 462 437 115 31 0 150 379 359 94 27 0 121 308 290 77 21 

18

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

27 27 27 27 27 33 28 28 28 28 28 37 36 30 30 30 30 42 

7 
0 312 654 570 88 212 0 276 579 505 78 187 0 243 511 445 69 165 

17
55 55 55 55 55 48 56 56 56 56 56 53 60 60 60 60 60 66 

8 
0 352 657 522 36 440 0 323 602 478 33 402 0 274 548 435 30 366 

16
77 77 77 77 77 52 81 81 81 81 81 67 87 87 87 87 87 81 

9 
0 322 554 383 5 636 0 300 515 356 4 593 0 278 477 445 4 549 

15
98 98 98 98 98 57 100 100 100 100 100 68 109 108 108 108 108 90 

10 
1 236 364 204 0 785 1 222 342 191 0 739 1 207 319 178 0 687 

14
101 101 101 101 101 56 119 119 119 119 119 77 120 120 120 120 120 87 

11 
10 108 133 42 0 876 10 102 126 40 0 825 9 95 117 37 0 773 

13
120 120 120 120 120 58 124 124 124 124 124 73 128 128 128 128 128 88 

12 
15 8 0 0 0 906 15 7 0 0 0 857 14 7 0 0 0 804 

12
119 119 119 119 119 51 124 124 124 124 124 69 129 129 129 129 129 86 

13 
10 0 0 0 0 876 10 0 0 0 0 825 9 0 0 0 0 773 

11
120 120 120 120 120 58 124 124 124 124 124 73 128 128 128 128 128 88 

14 
1 0 0 0 0 785 1 0 0 0 0 739 1 0 0 0 0 687 

10
101 101 101 101 101 56 119 119 119 119 119 77 120 120 120 120 120 87 

15 
0 8 0 0 5 636 0 0 0 0 4 593 0 0 0 0 4 549 

9 
98 98 98 98 98 57 100 100 100 100 100 68 108 108 108 108 108 90 

16 
0 0 0 0 36 440 0 0 0 0 33 402 0 0 0 0 30 366 

8 
77 77 77 77 77 52 81 81 81 81 81 67 87 87 87 87 87 81 

17 
0 0 0 0 88 212 0 0 0 0 78 187 0 0 0 0 69 165 

7 
55 55 55 55 55 48 56 56 56 56 56 53 60 60 60 60 60 66 

18 
0 0 0 0 115 31 0 0 0 0 94 27 0 0 0 0 77 21 

6 
27 27 27 27 27 33 28 28 28 28 28 37 30 30 30 30 30 42 

朝向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝向 
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表 E.2 北纬 25°夏季透过标准玻璃的太阳辐射照度（续） 

单位： (W/m
2
) 

透明度等级 4 5 6 透明度等级

朝向 S SE E NE N H S SE E NE N H S SE E NE N H 朝向 

辐射照度 
上行—直接辐射 上行—直接辐射 上行—直接辐射 

辐射照度 
下行—散射辐射 下行—散射辐射 下行—散射辐射 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

6 
0 92 234 221 58 16 0 69 176 166 44 12 0 48 120 113 30 8 

18 

时
刻(

地
方
太
阳
时) 

29 29 28 29 29 42 27 27 27 27 27 40 24 24 24 24 24 37 

7 
0 208 436 380 59 141 0 177 372 324 50 120 0 144 302 264 41 98 

17 
64 64 64 64 64 77 66 66 66 66 66 62 067 67 67 67 67 92 

8 
0 259 484 384 27 323 0 231 431 343 23 288 0 194 363 288 20 242

16 
88 88 88 88 88 92 94 94 94 94 94 108 98 98 98 98 98 121

9 
0 252 434 300 4 500 0 235 402 278 4 463 0 204 349 241 2 402

15 
114 114 114 114 114 107 121 121 121 121 121 126 130 130 130 130 130 151

10 
1 190 282 163 0 632 1 177 273 152 0 588 1 157 242 135 0 522

14 
127 127 127 127 127 109 136 136 136 136 136 131 148 148 148 148 148 162

11 
8 88 109 34 0 715 8 83 101 31 0 664 7 73 91 28 0 595

13 
138 138 138 138 138 115 147 147 147 147 147 137 156 156 156 156 156 164

12 
13 7 0 0 0 745 12 6 0 0 0 687 10 6 0 0 0 621

12 
138 138 138 138 138 110 147 147 147 147 147 133 159 159 159 159 159 165

13 
8 0 0 0 0 715 8 0 0 0 0 664 7 0 0 0 0 595

11 
138 138 138 138 138 115 147 147 147 147 147 137 156 156 156 156 156 164

14 
1 0 0 0 0 632 1 0 0 0 0 588 1 0 0 0 0 522

10 
127 127 127 127 127 109 136 136 136 136 136 131 148 148 148 148 148 162

15 
0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 4 463 0 0 0 0 2 402

9 
114 114 114 114 114 107 121 121 121 121 121 126 130 130 130 130 130 151

16 
0 0 0 0 27 323 0 0 0 0 23 288 0 0 0 0 20 242

8 
88 88 88 88 88 92 94 94 94 94 94 108 98 98 98 98 98 121

17 
0 0 0 0 59 141 0 0 0 0 50 120 0 0 0 0 41 98 

7 
64 64 64 64 64 77 65 66 66 66 66 62 67 67 67 67 67 92 

18 
0 0 0 0 58 16 0 0 0 0 44 12 0 0 0 0 30 8 

6 
29 29 29 29 29 42 27 27 27 27 27 40 24 24 24 24 24 37 

朝向 S SW W NW N H S SW W NW N H S SW W NW N H 朝向 
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F  
F  

附 录 F  

（规范性） 

供暖度日数和空调度日数 

供暖度日数和空调度日数见表F.1。 

表F.1 供暖度日数和空调度日数 

                                                          单位：℃•d 

行政区域 供暖度日数 空调度日数 

广州 

花都 390.7 386.4 

从化 491.5 260.7 

广州 392.3 324.3 

增城 391.7 263.1 

番禺 322.9 402.1 

深圳 深圳 232.1 363.8 

珠海 
斗门 292.2 359.6 

珠海 253.9 334.8 

佛山 

顺德 312.4 438.0 

三水 420.9 387.3 

南海 373.2 429.9 

惠州 

龙门 533.7 187.4 

博罗 348.8 332.1 

惠阳 359.3 306.4 

惠东 365.5 247.1 

东莞 东莞 304.9 341.6 

中山 中山 316.2 361.9 

江门 

鹤山 375.4 348.4 

开平 320.8 347.0 

新会 332.3 341.4 

恩平 314.3 290.8 

台山 334.2 311.3 

上川岛 235.0 327.2 

肇庆 

封开 570.7 248.7 

德庆 487.2 308.3 

怀集 570.4 257.3 

广宁 533.6 249.1 

四会 482.9 274.0 

高要 363.5 353.5 
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表 F.1 供暖度日数和空调度日数（续） 

                                                                                                                              单位：℃•d 

行政区域 供暖度日数 空调度日数 

韶关 

乐昌 832.0 221.6 

仁化 835.2 224.8 

南雄 845.5 255.4 

乳源 809.2 242.8 

韶关 780.5 261.1 

始兴 827.7 235.3 

翁源 649.0 227.3 

新丰 643.3 140.1 

清远 

连南 886.6 223.3 

连州 888.8 249.0 

连山 923.8 91.4 

阳山 717.7 290.1 

佛冈 556.1 236.0 

英德 595.1 327.3 

清远 454.9 321.7 

河源 

连平 671.8 183.1 

和平 752.8 163.4 

龙川 617.5 247.0 

河源 475.2 296.1 

紫金 524.7 181.6 

汕尾 

海丰 244.9 303.9 

汕尾 246.7 290.9 

陆丰 276.3 304.8 

梅州 

兴宁 558.1 267.9 

蕉岭 530.2 245.4 

大埔 506.9 211.0 

梅县 494.8 292.2 

平远 617.2 217.4 

五华 523.5 276.3 

丰顺 365.0 263.5 

云浮 

郁南 500.3 335.3 

罗定 395.0 342.7 

新兴 428.7 260.9 

云浮 455.6 259.6 
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表 F.1 供暖度日数和空调度日数（续） 

                                                                                                                              单位：℃•d 

行政区域 供暖度日数 空调度日数 

揭阳 

揭西 380.7 255.4 

普宁 327.2 289.6 

揭阳 304.8 337.8 

惠来 272.6 264.3 

汕头 

汕头 300.7 341.9 

潮阳 266.6 348.9 

澄海 326.3 301.6 

南澳 307.9 212.7 

茂名 

信宜 283.1 286.0 

高州 246.6 308.8 

化州 224.1 323.4 

茂名 204.9 334.9 

电白 186.8 333.9 

湛江 

遂溪 244.3 342.0 

廉江 241.9 355.9 

吴川 185.5 373.2 

湛江 208.1 369.2 

雷州 220.3 341.8 

徐闻 148.0 393.4 

潮州 
潮州 316.2 319.7 

饶平 343.1 260.4 

阳江 
阳春 285.6 325.1 

阳江 263.7 280.6 
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G  
X  

附 录 G  

（规范性） 

参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数 

参考ASHRAE方法的设计用气象参数见表G.1。 

表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数 

气象参数 单位
广州 

花都 从化 广州 增城 番禺 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 3.9  1.3  3.6  3.7  4.4  

历年不保证 24 小时 ℃ 5.2  3.1  4.9  5.1  5.8  

历年不保证 48 小时 ℃ 6.1  4.2  5.7  5.9  6.6  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 32.6  31.4  32.0  31.2  32.4  

历年不保证 5 天 ℃ 31.8  30.6  31.1  30.5  31.5  

历年不保证 10 天 ℃ 31.3  30.2  30.7  30.1  31.1  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.5  36.1  36.1  36.0  36.4  

湿球温度 ℃ 26.5  26.8  26.7  26.8  26.7  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 35.3  34.9  34.8  34.9  35.1  

湿球温度 ℃ 26.3  26.4  26.4  26.7  26.3  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.6  34.2  34.1  34.2  34.4  

湿球温度 ℃ 26.3  26.4  26.0  26.3  26.4  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.37  2.28  2.43  2.47  2.50  

相对湿度 % 23  28  23  29  23  

干球温度 ℃ 12.5  8.7  12.6  9.1  12.6  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.20  3.19  3.24  3.44  3.44  

相对湿度 % 33  28  32  33  28  

干球温度 ℃ 11.0  14.4  11.7  12.8  15.2  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 3.75  3.80  3.82  4.13  4.09  

相对湿度 % 37  38  34  42  34  

干球温度 ℃ 11.9  12.0  13.9  11.2  14.6  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 28.61 28.54 28.06  26.85  28.48 

相对湿度 % 87  81  93  88  88  

干球温度 ℃ 31.5  32.8  30.0  30.2  31.3  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 26.87 26.72 26.20  25.55  26.73 

相对湿度 % 90  92  81  86  80  

干球温度 ℃ 29.8  29.2  31.4  29.7  31.8  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 26.12 25.89 25.42  25.07  26.01 

相对湿度 % 88  86  88  88  85  

干球温度 ℃ 29.5  29.9  29.1  28.9  30.1  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 12.26 10.36 11.90  12.00  13.02 

干球温度 ℃ 4.6  4.8  5.1  5.0  7.0  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 15.63 13.83 15.42  15.70  16.76 

干球温度 ℃ 8.3  6.0  6.9  6.3  8.0  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 17.45 15.87 17.46  17.74  18.79 

干球温度 ℃ 7.7  6.0  8.2  7.9  8.5  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 98.33 98.33 96.57  93.86  98.07 

干球温度 ℃ 31.5  31.6  30.5  29.8  30.7  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 93.50 93.12 91.70  90.28  93.34 

干球温度 ℃ 34.7  31.1  29.6  29.2  30.0  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 91.28 90.83 89.35  88.73  91.13 

干球温度 ℃ 32.7  32.0  30.4  30.1  32.2  
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表G.1 参考ASHRAE方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
深圳 珠海 佛山 

深圳 斗门 珠海 顺德 三水 南海 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 5.1 4.9 5.3 4.6  4.0 4.2 

历年不保证 24 小时 ℃ 6.6 6.3 6.7 6.0  5.0 5.4 

历年不保证 48 小时 ℃ 7.6 7.2 7.7 6.8  5.8 6.2 

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.6 31.7 31.4 32.8  32.4 32.8 

历年不保证 5 天 ℃ 30.7 30.9 30.6 31.8  31.6 31.9 

历年不保证 10 天 ℃ 30.4 30.5 30.2 31.4  31.2 31.5 

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 34.8 35.1 35.0 36.5  36.3 36.5 

湿球温度 ℃ 26.6 26.6 27.4 26.7  27.0 26.4 

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 33.6 33.7 33.5 35.3  35.1 35.3 

湿球温度 ℃ 26.4 26.7 26.9 26.0  26.5 26.4 

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 33.0 33.1 32.8 34.6  34.5 34.6 

湿球温度 ℃ 26.1 26.5 27.0 26.4  26.3 26.4 

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.34 2.99 3.03 2.48  2.91 2.50 

相对湿度 % 21  27  30  26  29  29  

干球温度 ℃ 13.3 13.0 11.5 10.9  11.6 9.1 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.26 3.97 3.93 3.44  3.77 3.46 

相对湿度 % 35  39  36  32  37  33  

干球温度 ℃ 9.9 11.7 12.9 13.1  11.9 12.4 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 3.97 4.65 4.62 4.07  4.31 4.08 

相对湿度 % 36  43  44  39  43  37  

干球温度 ℃ 13.4 12.9 12.0 12.3  11.6 13.0 

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 27.42 28.17 28.21  28.91  28.52 28.66 

相对湿度 % 90  88  93  87  83  93  

干球温度 ℃ 30.1 31.0 30.1 31.7  32.5 30.2 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 25.98 26.82 26.60  26.82  26.87 26.82 

相对湿度 % 84  84  84  84  91  83  

干球温度 ℃ 30.3 31.0 30.8 31.0  32.5 30.2 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.31 26.23 26.00  26.06  26.14 26.00 

相对湿度 % 82  86  90  85  90  90  

干球温度 ℃ 30.5 30.1 29.1 30.3  29.2 29.1 

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 13.60 14.77 15.19  13.67  13.47 13.11 

干球温度 ℃ 3.2 8.7 8.5 6.8  7.7 6.2 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 17.41 18.38 18.93  17.23  16.27 16.42 

干球温度 ℃ 10.4 7.2 10.0 6.6  5.3 6.1 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 19.61 20.28 20.82  19.09  17.94 18.23 

干球温度 ℃ 12.1 9.7 11.3 9.5  8.9 6.9 

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 95.07 96.75 97.47  99.31  98.24 98.71 

干球温度 ℃ 29.9 30.9 33.0 32.1  32.7 32.9 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 90.83 92.58 93.00  93.64  93.46 93.55 

干球温度 ℃ 31.7 29.1 31.2 34.1  31.8 30.9 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 88.90 90.88 90.98  91.39  91.28 91.18 

干球温度 ℃ 30.7 30.9 30.0 31.0  32.5 32.1 
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表G.1 参考ASHRAE方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
惠州 东莞 中山 

龙门 博罗 惠阳 惠东 东莞 中山 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 0.2 3.6 3.7 3.6  4.6 4.6 

历年不保证 24 小时 ℃ 2.0 5.2 5.1 5.0  5.9 6.0 

历年不保证 48 小时 ℃ 3.1 6.1 6.0 5.9  6.7 6.8 

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 30.4 31.8 31.6 30.8  31.8 31.7 

历年不保证 5 天 ℃ 29.7 31.0 30.9 30.0  30.9 30.9 

历年不保证 10 天 ℃ 29.3 30.6 30.4 29.7  30.5 30.5 

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.0 36.1 35.9 35.2  35.5 35.5 

湿球温度 ℃ 26.8 26.8 26.6 26.1  26.4 27.1 

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 34.7 35.0 34.7 34.0  34.4 34.3 

湿球温度 ℃ 26.5 26.5 26.4 26.2  26.3 26.5 

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.0 34.3 34.0 33.3  33.7 33.6 

湿球温度 ℃ 26.4 26.5 26.2 26.0  26.1 26.5 

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.50 2.71 2.43 2.56  2.46 2.93 

相对湿度 % 29  30  27  30  24  29  

干球温度 ℃ 9.2 11.0 10.0 9.3  11.8 11.6 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.48 3.73 3.31 3.60  3.41 3.93 

相对湿度 % 34  41  32  35  30  37  

干球温度 ℃ 11.8 10.3 11.9 12.6  13.5 12.1 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.14 4.45 3.92 4.34  4.03 4.62 

相对湿度 % 50  42  42  42  39  40  

干球温度 ℃ 9.7 12.7 10.4 12.0  11.8 13.5 

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 28.94 28.67 28.10  27.70  28.03 28.20 

相对湿度 % 82  91  85  87  83  91  

干球温度 ℃ 32.8 30.6 31.6 30.9  32.0 30.4 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 27.11 26.84 26.27  25.86  26.43 26.55 

相对湿度 % 83  90  95  91  89  86  

干球温度 ℃ 32.8 30.6 28.3 30.9  29.7 30.4 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 26.21 25.97 25.32  25.16  25.71 25.81 

相对湿度 % 84  88  75  90  92  88  

干球温度 ℃ 30.6 29.6 32.0 28.5  28.6 29.5 

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 9.24 13.21 11.78  12.19  12.99 14.45 

干球温度 ℃ 2.7 4.6 6.9 5.9  7.7 7.3 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 12.95 16.74 15.53  16.05  16.77 17.92 

干球温度 ℃ 4.0 7.9 7.0 5.7  8.7 7.5 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 15.20 18.71 17.60  18.16  18.76 19.85 

干球温度 ℃ 6.1 8.1 8.1 9.0  10.6 6.8 

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 98.64 98.81 97.07  95.49  96.70 97.65 

干球温度 ℃ 31.7 31.1 33.1 30.9  31.8 31.5 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 93.41 93.56 91.70  90.39  92.01 92.66 

干球温度 ℃ 32.5 32.1 29.7 32.2  28.7 30.6 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 90.85 91.02 89.19  88.26  89.92 90.42 

干球温度 ℃ 30.4 31.0 30.5 31.4  30.6 30.8 
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表G.1 参考ASHRAE方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
江门 

鹤山 开平 新会 恩平 台山 上川岛

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 4.4 4.5 4.3 4.5  4.3 6.1 

历年不保证 24 小时 ℃ 5.6 5.9 5.7 6.2  5.8 7.4 

历年不保证 48 小时 ℃ 6.4 6.7 6.5 6.9  6.6 8.2 

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.9 31.4 31.5 31.1  31.2 30.8 

历年不保证 5 天 ℃ 31.0 30.8 30.8 30.4  30.5 30.2 

历年不保证 10 天 ℃ 30.7 30.4 30.5 30.0  30.2 29.9 

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.0 35.7 35.5 35.8  35.2 33.9 

湿球温度 ℃ 26.7 26.9 26.6 27.0  26.8 27.8 

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 34.8 34.4 34.3 34.6  33.9 32.7 

湿球温度 ℃ 26.6 26.4 26.6 26.6  26.3 27.3 

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.1 33.7 33.6 33.8  33.3 32.0 

湿球温度 ℃ 26.5 26.4 26.4 26.6  26.3 27.1 

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.81 2.76 2.43 2.91  2.84 3.60 

相对湿度 % 37  25  25  29  25  31  

干球温度 ℃ 7.1 13.3 10.9 11.2  13.5 13.6 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.79 3.72 3.29 3.84  3.77 4.56 

相对湿度 % 33  33  34  32  35  40  

干球温度 ℃ 13.8 13.5 10.9 14.6  12.8 13.5 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.44 4.35 3.88 4.48  4.37 5.24 

相对湿度 % 44  39  36  39  40  51  

干球温度 ℃ 11.6 13.2 12.5 14.0  12.8 11.8 

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 28.65 28.20 28.67  28.67  28.58 27.65 

相对湿度 % 94  91  93  91  93  91  

干球温度 ℃ 30.2 30.4 30.4 30.7  30.3 30.1 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 26.72 26.78 26.93  26.99  27.00 26.58 

相对湿度 % 92  86  95  82  91  91  

干球温度 ℃ 30.2 30.4 30.4 30.7  29.7 30.1 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.97 26.14 26.25  26.25  26.15 26.15 

相对湿度 % 87  91  86  85  88  90  

干球温度 ℃ 29.8 29.1 30.2 30.4  29.6 29.3 

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 14.13 14.13 13.19  14.75  14.07 17.04 

干球温度 ℃ 5.5 7.0 5.5 6.4  3.9 9.3 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 17.31 17.48 16.68  18.14  17.46 20.43 

干球温度 ℃ 6.4 7.6 8.2 7.3  6.9 10.3 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 18.95 19.32 18.45  19.93  19.06 22.13 

干球温度 ℃ 6.4 8.3 7.6 8.5  7.9 9.7 

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 98.33 97.51 98.33  98.74  97.34 95.92 

干球温度 ℃ 31.6 31.8 31.8 31.9  31.6 34.1 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 93.32 93.12 93.04  93.82  92.78 92.26 

干球温度 ℃ 32.3 30.9 31.2 30.8  29.0 31.2 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 90.98 90.94 90.84  91.64  90.66 90.75 

干球温度 ℃ 30.9 32.3 30.4 31.6  29.9 29.5 
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表G.1 参考ASHRAE方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
肇庆 

封开 德庆 怀集 广宁 四会 高要 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 1.6 1.7 1.1 1.1  2.7 4.6 

历年不保证 24 小时 ℃ 3.1 3.5 2.9 2.9  4.2 5.8 

历年不保证 48 小时 ℃ 4.0 4.5 3.9 4.0  5.1 6.6 

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.1 31.9 31.2 31.2  31.6 31.9 

历年不保证 5 天 ℃ 30.3 31.1 30.6 30.5  30.8 31.2 

历年不保证 10 天 ℃ 29.9 30.6 30.2 30.1  30.3 30.8 

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.3 36.6 36.3 36.5  36.3 36.2 

湿球温度 ℃ 27.2 26.7 27.1 26.1  27.5 26.8 

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 35.2 35.5 35.1 35.3  35.1 35.0 

湿球温度 ℃ 26.9 26.4 26.5 26.1  26.9 26.5 

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.6 34.8 34.4 34.6  34.4 34.3 

湿球温度 ℃ 26.8 26.3 26.3 25.9  26.8 26.4 

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 3.30 3.46 2.83 3.04  3.13 2.95 

相对湿度 % 27  36  29  27  20  25  

干球温度 ℃ 15.0 11.8 11.3 13.4  18.4 14.1 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 4.38 4.59 3.86 4.05  4.11 3.84 

相对湿度 % 48  47  33  34  45  32  

干球温度 ℃ 10.2 12.1 13.7 15.1  9.9 14.1 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.92 5.13 4.43 4.61  4.71 4.43 

相对湿度 % 52  57  54  51  46  41  

干球温度 ℃ 11.3 10.7 9.4 10.2  12.4 13.1 

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 28.66 28.55 28.25  28.33  29.09 28.34 

相对湿度 % 91  85  85  95  93  91  

干球温度 ℃ 30.6 31.9 31.7 29.8  30.6 30.6 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 27.04 26.86 26.43  26.36  27.14 26.77 

相对湿度 % 84  91  91  76  93  69  

干球温度 ℃ 30.6 31.9 31.7 29.8  30.6 34.7 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 26.21 26.00 25.59  25.44  26.18 26.01 

相对湿度 % 81  91  79  90  91  85  

干球温度 ℃ 31.3 29.0 31.4 28.8  29.2 30.2 

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 12.00 12.32 10.92  11.12  12.92 14.46 

干球温度 ℃ 2.4 2.3 1.0 2.4  3.6 6.0 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 15.06 16.05 14.19  14.75  16.19 17.56 

干球温度 ℃ 3.4 4.4 4.8 3.9  5.9 7.9 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 16.82 18.00 16.02  16.54  17.99 19.37 

干球温度 ℃ 5.1 6.3 6.0 4.4  5.8 9.2 

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 98.64 98.03 97.34  97.09  99.61 97.77 

干球温度 ℃ 31.9 31.6 33.8 35.5  32.3 34.4 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 93.93 93.21 92.41  91.56  94.13 93.04 

干球温度 ℃ 31.9 33.7 30.9 35.6  31.3 31.2 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 91.45 90.89 90.11  89.08  91.70 90.81 

干球温度 ℃ 30.3 33.5 32.0 29.7  30.6 35.9 
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
韶关 

乐昌 仁化 南雄 乳源 韶关 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 0.0  -0.7  -0.1  0.3  0.0  

历年不保证 24 小时 ℃ 1.6  0.9  1.2  1.9  1.6  

历年不保证 48 小时 ℃ 2.5  1.9  2.0  2.7  2.6  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.1  31.2  31.7  31.9  31.9  

历年不保证 5 天 ℃ 30.4  30.4  31.0  30.9  31.0  

历年不保证 10 天 ℃ 29.9  30.0  30.6  30.5  30.5  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.4  37.0  37.0  36.8  36.6  

湿球温度 ℃ 26.7  25.8  25.3  26.0  26.5  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 35.0  35.6  35.7  35.5  35.2  

湿球温度 ℃ 26.3  25.7  25.8  25.7  26.0  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.2  34.8  34.9  34.7  34.5  

湿球温度 ℃ 25.9  25.7  25.7  25.8  25.8  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.75  2.52  2.04  2.78  2.43  

相对湿度 % 28  33  25  26  29  

干球温度 ℃ 13.0  8.3  8.4  12.5  9.0  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.67  3.43  2.79  3.65  3.31  

相对湿度 % 31  36  35  44  37  

干球温度 ℃ 14.7  11.2  8.1  9.0  10.0  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.15  4.00  3.29  4.16  3.82  

相对湿度 % 46  46  41  56  41  

干球温度 ℃ 10.6  9.9  8.2  7.0  11.1  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 27.56 27.75 25.17  27.59  27.53 

相对湿度 % 77  92  85  91  86  

干球温度 ℃ 33.1  29.8  29.9  30.1  31.0  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 25.94 26.00 24.19  25.72  25.59 

相对湿度 % 84  91  88  91  78  

干球温度 ℃ 33.1  29.8  29.9  30.1  31.0  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.16 25.16 23.74  24.85  24.75 

相对湿度 % 89  89  79  90  89  

干球温度 ℃ 28.8  28.7  29.8  28.2  28.4  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 8.95  8.26  7.48  9.40  8.70  

干球温度 ℃ 0.7  -0.2  0.6  2.0  0.1  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 11.78 11.37 10.09  12.20  11.70 

干球温度 ℃ 2.5  1.7  2.3  3.3  2.4  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 13.26 13.13 11.80  13.70  13.50 

干球温度 ℃ 3.6  3.6  2.4  3.2  4.2  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 95.85 96.03 90.26  95.90  95.00 

干球温度 ℃ 33.4  29.8  30.6  36.6  29.9  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 90.89 90.84 86.58  90.60  89.80 

干球温度 ℃ 33.4  31.3  35.3  33.9  29.4  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 88.58 88.40 85.05  88.10  87.70 

干球温度 ℃ 32.6  30.6  31.9  32.7  31.4  
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
韶关 清远 

始兴 翁源 新丰 佛冈 英德 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ -0.9  0.8  -0.6  2.0  2.6  

历年不保证 24 小时 ℃ 0.6  2.3  1.2  3.5  3.8  

历年不保证 48 小时 ℃ 1.7  3.0  2.4  4.3  4.5  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.4  31.0  30.1  31.1  32.1  

历年不保证 5 天 ℃ 30.7  30.4  29.4  30.4  31.5  

历年不保证 10 天 ℃ 30.2  30.0  28.9  29.9  31.0  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 26.1  25.8  26.3  26.0  26.4  

湿球温度 ℃ 35.7  35.1  34.3  34.7  35.3  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 26.0  25.8  25.6  26.0  26.4  

湿球温度 ℃ 34.9  34.3  33.6  34.0  34.5  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 25.9  25.7  25.8  26.0  26.1  

湿球温度 ℃ 26.1  25.8  26.3  26.0  26.4  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.18  2.10  2.01  2.09  2.54  

相对湿度 % 27  26  22  22  22  

干球温度 ℃ 8.5  8.5  11.1  10.8  13.3  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.00  2.90  2.97  2.87  3.31  

相对湿度 % 34  37  30  32  33  

干球温度 ℃ 10.0  7.6  12.3  9.9  11.4  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 3.58  3.44  3.63  3.39  3.83  

相对湿度 % 44  41  46  39  41  

干球温度 ℃ 8.2  9.4  9.1  9.7  10.3  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 27.95 27.55 27.61  28.00  27.95 

相对湿度 % 85  87  92  91  85  

干球温度 ℃ 31.5  30.8  29.7  30.2  31.5  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 26.20 25.94 25.86  26.21  26.21 

相对湿度 % 82  91  91  83  83  

干球温度 ℃ 31.5  30.8  29.7  30.2  31.5  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.30 25.07 25.00  25.43  25.36 

相对湿度 % 91  87  89  88  69  

干球温度 ℃ 28.5  29.2  28.8  29.1  33.6  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 7.50  8.40  7.90  9.90  11.30 

干球温度 ℃ 0.4  2.0  -0.3  4.4  2.8  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 10.50 11.40 11.40  13.10  14.00 

干球温度 ℃ 3.4  3.5  2.6  5.8  5.8  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 12.20 13.30 13.40  15.00  15.50 

干球温度 ℃ 2.7  4.7  6.3  5.0  7.3  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 96.70 94.70 94.90  96.30  97.00 

干球温度 ℃ 31.8  31.9  32.1  30.9  37.4  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 91.50 90.10 90.00  91.34  91.94 

干球温度 ℃ 31.0  31.7  31.2  31.8  30.9  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 88.90 87.90 87.50  89.10  89.60 

干球温度 ℃ 29.2  31.4  29.8  29.6  29.5  
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
清远 

连南 连州 连山 阳山 清远 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 0.0  -0.4  -1.7  1.2  3.8  

历年不保证 24 小时 ℃ 1.4  1.0  -0.1  2.5  4.9  

历年不保证 48 小时 ℃ 2.1  1.9  0.9  3.3  5.6  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.6  31.9  29.4  31.9  32.0  

历年不保证 5 天 ℃ 30.6  31.0  28.7  31.2  31.2  

历年不保证 10 天 ℃ 30.1  30.4  28.3  30.8  30.8  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 37.0  37.5  35.6  37.3  36.2  

湿球温度 ℃ 26.0  25.9  25.8  26.1  26.9  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 35.5  35.9  34.1  35.9  34.9  

湿球温度 ℃ 26.0  25.8  25.3  25.9  26.8  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.6  35.0  33.3  35.1  34.2  

湿球温度 ℃ 25.6  25.9  25.3  25.7  26.6  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.41  2.49  2.35  2.58  2.50  

相对湿度 % 22  24  29  30  23  

干球温度 ℃ 13.2  11.8  9.0  10.4  12.5  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.40  3.47  3.37  3.56  3.26  

相对湿度 % 40  46  43  44  35  

干球温度 ℃ 9.1  7.6  8.3  8.9  10.7  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 3.92  3.98  3.88  4.07  3.78  

相对湿度 % 54  49  51  47  41  

干球温度 ℃ 6.6  8.5  8.0  9.9  10.0  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 27.19 27.89 27.53  28.20  28.73 

相对湿度 % 78  86  97  92  96  

干球温度 ℃ 32.6  31.3  28.7  30.2  29.8  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 25.58 25.86 25.28  26.29  27.10 

相对湿度 % 91  90  90  91  98  

干球温度 ℃ 32.6  31.3  28.7  30.2  29.8  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 24.76 24.96 24.27  25.42  26.29 

相对湿度 % 96  79  90  89  90  

干球温度 ℃ 27.1  31.0  28.1  29.0  29.3  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 8.30  8.00  6.50  9.70  12.30 

干球温度 ℃ 1.4  -0.1  1.9  2.1  4.9  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 11.00 10.80 9.60  12.40  15.20 

干球温度 ℃ 3.4  1.8  1.2  6.5  6.6  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 12.50 12.40 11.40  13.80  16.80 

干球温度 ℃ 3.5  5.2  2.1  5.4  7.6  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 94.80 96.10 93.50  97.20  98.50 

干球温度 ℃ 31.1  30.2  31.8  31.9  33.4  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 90.10 90.80 87.80  91.70  93.90 

干球温度 ℃ 34.8  30.4  33.8  30.0  29.8  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 87.80 88.30 85.10  89.20  91.80 

干球温度 ℃ 35.4  31.5  29.5  31.0  34.3  
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
河源 

连平 和平 龙川 河源 紫金 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 0.8  -0.3  1.4  2.5  0.4  

历年不保证 24 小时 ℃ 2.2  1.2  2.6  3.8  2.2  

历年不保证 48 小时 ℃ 2.9  2.1  3.4  4.6  3.3  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 30.6  30.5  31.5  31.7  30.4  

历年不保证 5 天 ℃ 29.9  29.6  30.7  30.9  29.7  

历年不保证 10 天 ℃ 29.4  29.2  30.3  30.5  29.3  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.3  36.1  36.5  36.2  35.9  

湿球温度 ℃ 25.7  25.9  26.2  25.8  26.3  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 34.9  34.7  35.2  35.0  34.7  

湿球温度 ℃ 25.1  25.8  26.0  25.8  25.8  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.2  34.0  34.5  34.4  34.1  

湿球温度 ℃ 25.1  25.8  25.7  25.9  25.8  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 1.86  2.11  2.38  2.06  2.45  

相对湿度 % 20  24  31  25  29  

干球温度 ℃ 10.3  9.4  7.8  8.8  8.9  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 2.67  2.98  3.28  2.90  3.50  

相对湿度 % 31  34  38  27  33  

干球温度 ℃ 9.4  10.2  9.7  12.5  12.4  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 3.25  3.54  3.84  3.50  4.15  

相对湿度 % 33  41  47  33  38  

干球温度 ℃ 11.7  10.0  8.7  12.9  13.7  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 26.85 27.60 27.90  27.83  27.76 

相对湿度 % 90  93  83  89  88  

干球温度 ℃ 29.8  29.7  31.9  30.7  31.0  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 24.89 25.83 25.90  26.15  25.92 

相对湿度 % 90  89  83  87  83  

干球温度 ℃ 29.8  29.7  31.9  30.7  31.0  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 24.04 24.97 24.90  25.39  25.01 

相对湿度 % 86  92  89  86  89  

干球温度 ℃ 28.5  28.1  28.5  29.6  28.6  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 7.80  7.28  9.10  9.90  9.00  

干球温度 ℃ 0.9  3.0  4.2  4.8  1.0  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 11.00 10.51 12.30  13.30  12.90 

干球温度 ℃ 3.3  3.0  4.7  5.9  3.7  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 12.70 12.27 14.20  15.20  15.00 

干球温度 ℃ 5.1  3.4  5.4  7.2  4.2  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 92.90 94.96 96.30  95.80  95.50 

干球温度 ℃ 31.0  29.3  30.8  31.8  30.8  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 87.60 89.73 90.90  91.20  90.40 

干球温度 ℃ 32.2  32.0  30.9  29.3  30.6  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 85.00 87.49 88.40  89.00  87.90 

干球温度 ℃ 31.2  31.0  32.9  34.8  32.7  
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
汕尾 梅州 

海丰 汕尾 陆丰 兴宁 蕉岭 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 5.5  5.8  4.9  0.7  1.3  

历年不保证 24 小时 ℃ 7.2  7.4  6.5  2.5  3.0  

历年不保证 48 小时 ℃ 8.1  8.2  7.4  3.5  4.0  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.6  30.8  31.1  31.5  31.3  

历年不保证 5 天 ℃ 30.6  30.1  30.5  30.8  30.5  

历年不保证 10 天 ℃ 30.1  29.8  30.1  30.4  30.0  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 35.2  33.6  35.1  36.5  36.7  

湿球温度 ℃ 26.6  26.6  26.9  25.7  26.4  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 33.9  32.4  33.9  35.3  35.4  

湿球温度 ℃ 26.2  26.2  26.5  25.8  25.9  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 33.2  31.8  33.3  34.6  34.7  

湿球温度 ℃ 26.4  26.3  26.6  25.8  25.8  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.21  2.29  2.45  2.35  2.26  

相对湿度 % 22  21  23  33  32  

干球温度 ℃ 11.9  12.7  12.9  6.6  7.0  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.29  3.43  3.65  3.28  3.20  

相对湿度 % 29  32  33  35  35  

干球温度 ℃ 13.8  12.3  13.5  11.5  10.3  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.20  4.30  4.52  3.91  3.83  

相对湿度 % 37  36  39  39  36  

干球温度 ℃ 13.6  15.0  14.8  12.9  12.9  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 28.82 27.74 28.10  27.90  27.44 

相对湿度 % 91  89  93  92  87  

干球温度 ℃ 30.8  30.5  30.0  30.1  30.9  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 27.05 26.56 26.86  25.86  25.58 

相对湿度 % 96  90  89  92  91  

干球温度 ℃ 30.8  30.5  30.0  30.1  30.8  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 26.26 26.00 26.29  25.00  24.70 

相对湿度 % 89  89  90  90  85  

干球温度 ℃ 29.6  29.3  29.3  28.6  29.2  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 13.70 13.60 13.20  8.80  8.90  

干球温度 ℃ 9.7  6.8  8.1  1.9  1.2  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 17.80 18.00 17.50  12.70  12.90 

干球温度 ℃ 9.4  8.7  9.1  5.1  5.3  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 20.20 20.40 19.70  14.80  15.00 

干球温度 ℃ 9.4  12.2  8.4  5.8  5.5  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 98.50 95.00 96.70  95.90  95.00 

干球温度 ℃ 31.2  29.6  31.8  32.8  31.2  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 93.30 91.00 92.70  90.30  90.00 

干球温度 ℃ 29.7  29.7  31.3  32.4  32.7  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 91.10 89.90 91.00  87.80  87.50 

干球温度 ℃ 31.3  30.4  30.8  31.4  31.0  
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
梅州 

大埔    梅县 平远 五华 丰顺 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 0.0  1.3  0.0  1.6  3.0  

历年不保证 24 小时 ℃ 1.9  3.1  1.9  3.2  4.9  

历年不保证 48 小时 ℃ 3.3  4.2  2.9  4.0  5.9  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 30.9  31.6  31.1  31.5  31.5  

历年不保证 5 天 ℃ 30.0  30.9  30.4  30.8  30.6  

历年不保证 10 天 ℃ 29.6  30.6  30.0  30.4  30.2  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.9  36.7  36.5  36.3  36.4  

湿球温度 ℃ 25.7  25.9  25.9  26.0  26.4  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 35.7  35.6  35.2  35.1  35.2  

湿球温度 ℃ 25.8  25.8  25.4  25.7  26.2  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 35.0  34.9  34.5  34.4  34.4  

湿球温度 ℃ 25.6  25.5  25.4  25.6  26.2  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.82  2.26  2.15  2.41  2.28  

相对湿度 % 25  24  27  26  23  

干球温度 ℃ 13.0  10.7  7.5  10.9  11.9  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 4.04  3.43  3.00  3.40  3.43  

相对湿度 % 48  40  33  31  34  

干球温度 ℃ 9.4  9.9  10.3  13.5  11.5  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.72  4.16  3.60  4.13  4.24  

相对湿度 % 51  51  41  43  43  

干球温度 ℃ 11.5  8.9  10.3  11.0  11.6  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 28.50 27.70 27.30  27.00  28.48 

相对湿度 % 94  87  91  89  90  

干球温度 ℃ 30.0  30.9  29.8  30.1  30.8  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 26.51 25.60 25.55  25.37  26.57 

相对湿度 % 88  80  88  84  90  

干球温度 ℃ 30.0  30.9  29.8  30.1  30.8  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.46 24.60 24.62  24.51  25.75 

相对湿度 % 88  87  89. 8 82  80  

干球温度 ℃ 29.3  28.8  28.2  29.8  31.1  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 9.20  9.70  7.60  9.90  11.50 

干球温度 ℃ 0.4  0.5  3.5  4.2  6.6  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 13.80 13.90 11.50  13.70  16.00 

干球温度 ℃ 4.4  4.8  3.2  3.4  9.2  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 16.30 16.00 13.50  15.70  18.20 

干球温度 ℃ 6.8  7.0  5.0  4.4  7.7  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 97.60 95.70 94.30  93.90  97.90 

干球温度 ℃ 30.4  32.1  30.5  30.0  32.9  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 91.80 90.20 89.20  89.10  92.20 

干球温度 ℃ 30.6  30.9  32.8  30.5  30.5  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 88.90 87.50 86.70  86.70  89.60 

干球温度 ℃ 29.5  34.6  32.6  31.4  29.5  
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
云浮 

郁南 罗定 新兴 云浮 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 2.3  3.1  2.1  2.8  

历年不保证 24 小时 ℃ 3.7  4.7  3.9  4.3  

历年不保证 48 小时 ℃ 4.7  5.5  5.0  5.2  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 32.0  32.0  31.5  31.6  

历年不保证 5 天 ℃ 31.1  31.2  30.6  30.8  

历年不保证 10 天 ℃ 30.8  30.7  30.1  30.3  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.6  36.9  36.2  36.1  

湿球温度 ℃ 27.4  26.8  27.1  26.7  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 35.5  35.6  35.0  35.0  

湿球温度 ℃ 26.5  26.6  26.8  26.2  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.9  34.9  34.3  34.3  

湿球温度 ℃ 26.3  26.3  26.6  26.0  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 3.30  3.44  3.28  2.97  

相对湿度 % 30  34  25  26  

干球温度 ℃ 13.8  13.2  15.5  13.4  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 4.41  4.60  4.45  4.05  

相对湿度 % 47  46  43  34  

干球温度 ℃ 10.7  11.8  12.3  14.7  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.96  5.20  5.14  4.64  

相对湿度 % 59  54  54  52  

干球温度 ℃ 9.4  11.4  11.4  10.1  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 28.50  28.36  29.30  28.36  

相对湿度 % 93  92  91  93  

干球温度 ℃ 30.3  30.3  31.1  30.2  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 26.63  26.43  27.40  26.43  

相对湿度 % 79  90  90  91  

干球温度 ℃ 30.3  30.3  31.1  30.2  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.72  25.58  26.50  25.56  

相对湿度 % 91  92  83  91  

干球温度 ℃ 28.7  28.5  30.9  28.6  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 12.90  14.00  13.20  12.70  

干球温度 ℃ 3.8  3.0  2.9  3.5  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 15.90  17.40  16.90  16.20  

干球温度 ℃ 6.3  5.5  5.0  7.0  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 17.60  19.20  19.00  18.00  

干球温度 ℃ 6.6  6.7  5.3  5.8  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 98.10  97.60  100.30  97.10  

干球温度 ℃ 31.6  32.5  30.8  31.8  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 93.10  92.40  94.50  91.90  

干球温度 ℃ 32.8  29.8  29.8  31.2  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 90.90  90.20  91.90  89.50  

干球温度 ℃ 31.1  30.0  29.4  29.8  
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
揭阳 

揭西 普宁 揭阳 惠来 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 3.2  4.8  4.9  5.8  

历年不保证 24 小时 ℃ 5.0  6.4  6.6  7.5  

历年不保证 48 小时 ℃ 5.8  7.2  7.5  8.4  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.5  31.6  32.0  30.8  

历年不保证 5 天 ℃ 30.6  30.9  31.2  30.1  

历年不保证 10 天 ℃ 30.2  30.4  30.8  29.7  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.4  36.1  36.5  34.5  

湿球温度 ℃ 26.8  26.2  26.7  26.8  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 35.0  34.8  35.1  33.1  

湿球温度 ℃ 26.1  26.1  26.1  26.4  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.3  34.0  34.3  32.5  

湿球温度 ℃ 26.2  26.2  26.2  26.5  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.65  2.48  2.79  2.75  

相对湿度 % 31  19  21  29  

干球温度 ℃ 9.6  15.8  15.3  10.8  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.72  3.88  4.17  4.19  

相对湿度 % 31  28  37  44  

干球温度 ℃ 14.5  16.9  14.0  10.6  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.47  4.76  5.01  5.02  

相对湿度 % 41  44  42  45  

干球温度 ℃ 13.5  13.2  14.7  13.5  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 28.13  27.87  28.15  27.75  

相对湿度 % 84  91  83  93  

干球温度 ℃ 31.8  30.2  32.1  29.8  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 26.42  26.20  26.57  26.76  

相对湿度 % 88  99  86  99  

干球温度 ℃ 31.8  30.2  32.1  29.8  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.56  25.39  25.83  26.28  

相对湿度 % 86  85  87  91  

干球温度 ℃ 29.6  29.9  29.6  29.1  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 11.90  13.70  14.30  14.70  

干球温度 ℃ 4.9  8.0  8.0  7.2  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 16.00  18.30  18.80  19.50  

干球温度 ℃ 6.5  8.5  8.5  8.8  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 18.10  20.50  21.10  21.90  

干球温度 ℃ 9.4  12.1  9.4  10.1  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 97.50  96.00  97.70  95.40  

干球温度 ℃ 30.7  30.7  32.2  31.7  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 92.30  91.00  92.60  92.00  

干球温度 ℃ 30.4  30.3  31.2  30.5  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 89.60  88.80  90.30  90.50  

干球温度 ℃ 30.8  31.5  29.2  29.7  
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
汕头 

汕头 潮阳 澄海 南澳 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 5.5  6.3  5.3  5.8  

历年不保证 24 小时 ℃ 7.2  7.8  7.0  7.6  

历年不保证 48 小时 ℃ 8.0  8.6  7.9  8.4  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.7  31.6  31.7  30.1  

历年不保证 5 天 ℃ 31.0  30.9  30.7  29.4  

历年不保证 10 天 ℃ 30.7  30.6  30.2  29.1  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 35.4  35.1  35.5  33.2  

湿球温度 ℃ 26.2  26.3  27.0  26.7  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 34.0  33.8  33.8  32.0  

湿球温度 ℃ 26.5  26.5  26.7  26.3  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 33.3  33.2  33.0  31.5  

湿球温度 ℃ 26.5  26.5  26.5  26.4  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.99  3.05  3.48  3.41  

相对湿度 % 30  31  30  37  

干球温度 ℃ 11.3  11.1  14.4  10.3  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 4.47  4.43  4.90  4.52  

相对湿度 % 44  45  46  41  

干球温度 ℃ 11.9  11.6  12.8  13.2  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 5.19  5.19  5.67  5.21  

相对湿度 % 46  41  47  51  

干球温度 ℃ 13.6  15.2  14.2  11.7  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 27.00  27.69  28.27  28.20  

相对湿度 % 91  81  100  93  

干球温度 ℃ 29.8  32.1  28.7  30.0  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 25.58  26.39  27.11  26.91  

相对湿度 % 92  87  84  100  

干球温度 ℃ 29.8  32.1  28.7  30.0  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.03  25.74  26.50  26.29  

相对湿度 % 91  92  92  91  

干球温度 ℃ 28.2  28.6  29.2  29.2  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 14.90  15.80  15.40  15.90  

干球温度 ℃ 6.9  5.2  7.1  7.3  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 19.50  20.20  20.10  20.30  

干球温度 ℃ 10.1  12.7  7.0  10.5  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 21.70  22.50  22.30  22.10  

干球温度 ℃ 9.0  10.0  9.2  11.1  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 92.80  95.50  97.20  95.80  

干球温度 ℃ 29.5  29.7  32.6  30.5  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 89.70  91.80  93.50  91.90  

干球温度 ℃ 32.8  32.0  30.1  29.0  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 88.20  90.00  91.70  90.10  

干球温度 ℃ 29.0  33.0  31.0  31.0  
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
茂名  

信宜 高州 化州 茂名 电白 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 4.5  4.5  5.1  5.4  5.8  

历年不保证 24 小时 ℃ 5.9  6.1  6.8  6.8  7.4  

历年不保证 48 小时 ℃ 6.8  7.1  7.7  7.7  8.4  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.1  31.0  31.0  31.0  30.9  

历年不保证 5 天 ℃ 30.4  30.3  30.4  30.4  30.3  

历年不保证 10 天 ℃ 29.9  30.0  30.1  30.1  30.0  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 35.8  35.5  35.3  35.3  34.6  

湿球温度 ℃ 26.4  27.2  27.3  26.9  27.1  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 34.7  34.4  34.1  34.2  33.4  

湿球温度 ℃ 26.0  27.0  26.9  26.6  27.2  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.0  33.7  33.4  33.6  32.8  

湿球温度 ℃ 25.9  26.8  26.8  26.7  27.1  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.78  3.46  3.55  3.46  3.58  

相对湿度 % 21  28  26  30  27  

干球温度 ℃ 16.0  15.3  16.6  13.9  16.0  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 3.83  4.62  4.80  4.83  4.88  

相对湿度 % 34. 7 43  45  39  46  

干球温度 ℃ 13.7  12.8  12.8  15.6  12.6  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.48  5.38  5.62  5.57  5.66  

相对湿度 % 38  47  51  49  47  

干球温度 ℃ 14.6  14.4  13.3  14.1  14.8  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 28.48 28.90 29.26  28.90  27.44 

相对湿度 % 86  85  89  92  89  

干球温度 ℃ 31.6  32.1  31.5  30.7  30.3  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 26.49 27.20 27.55  27.35  26.58 

相对湿度 % 86. 7 92  94  92  92  

干球温度 ℃ 31.6  32.1  31.5  30.7  30.3  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.72 26.50 26.80  26.70  26.14 

相对湿度 % 91  87  85  88  91  

干球温度 ℃ 28.7  30.2  30.8  30.0  29.1  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 14.30 15.50 16.60  17.00  17.50 

干球温度 ℃ 5.6  4.4  5.9  7.5  8.5  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 17.50 19.30 20.60  20.80  21.30 

干球温度 ℃ 7.0  10.7  8.1  7.3  9.9  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 19.40 21.40 22.70  22.80  23.40 

干球温度 ℃ 9.8  7.6  9.3  12.3  11.2  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 97.80 98.80 99.60  98.80  95.10 

干球温度 ℃ 31.6  31.4  30.6  30.2  29.9  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 91.80 94.00 94.50  94.20  92.40 

干球温度 ℃ 33.3  29.1  31.1  29.0  31.0  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 89.50 91.90 92.40  92.20  91.10 

干球温度 ℃ 32.1  29.0  29.8  30.0  30.3  
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表G.1 参考ASHRAE方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
湛江 

遂溪 廉江 吴川 湛江 雷州 徐闻 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 4.6 5.1 6.1 5.8  5.3 6.3 

历年不保证 24 小时 ℃ 6.3 6.5 7.7 7.1  6.9 7.9 

历年不保证 48 小时 ℃ 7.2 7.5 8.6 8.1  7.8 9.0 

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 31.6 31.3 31.4 31.5  31.8 31.8 

历年不保证 5 天 ℃ 30.7 30.7 30.7 30.8  30.9 31.1 

历年不保证 10 天 ℃ 30.3 30.3 30.3 30.4  30.4 30.7 

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 35.4 35.5 34.7 35.2  36.0 36.3 

湿球温度 ℃ 27.2 27.4 26.4 27.1  25.9 25.8 

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 34.3 34.5 33.3 34.0  34.7 35.1 

湿球温度 ℃ 26.9 27.1 27.0 26.9  26.4 26.0 

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 33.7 33.9 32.6 33.4  33.9 34.4 

湿球温度 ℃ 26.8 26.9 26.9 26.8  26.5 26.0 

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 3.52 3.36 3.86 3.67  3.91 4.95 

相对湿度 % 29  25  33  32  29  42  

干球温度 ℃ 14.4 16.2 13.7 13.7  16.1 13.8 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 4.91 4.65 5.07 4.96  5.28 6.32 

相对湿度 % 46  40  39  52  51  62  

干球温度 ℃ 12.5 14.2 15.7 11.2  12.2 11.7 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 5.64 5.32 5.85 5.71  6.00 6.99 

相对湿度 % 52  43  55  51  54  67  

干球温度 ℃ 13.0 15.3 12.8 13.2  13.2 12.0 

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 29.29 29.25 28.82  28.36  29.45 28.30 

相对湿度 % 92  87  91  93  93  81  

干球温度 ℃ 30.9 31.9 30.8 30.1  30.8 32.6 

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 27.65 27.65 27.57  27.01  27.58 26.85 

相对湿度 % 90  91  90  92  92  87  

干球温度 ℃ 30.9 31.9 30.8 30.1  30.8 32.6 

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 26.95 26.95 26.97  26.43  26.75 26.14 

相对湿度 % 91  93  89  91  84  91  

干球温度 ℃ 29.5 29.3 30.1 29.3  30.9 29.0 

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 16.10 16.20 17.90  17.10  16.90 19.50 

干球温度 ℃ 5.8 6.1 4.9 6.7  4.8 6.2 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 20.00 19.70 21.80  20.80  20.80 23.70 

干球温度 ℃ 7.7 7.8 9.1 7.7  7.5 8.6 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 22.10 21.80 24.00  23.00  23.10 26.30 

干球温度 ℃ 9.1 8.2 10.0 9.8  8.6 10.9 

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 100.20 100.10 98.30  97.70  101.20 97.30 

干球温度 ℃ 30.2 31.0 31.5 35.2  31.6 30.2 

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 95.00 95.30 94.60  93.50  95.20 92.80 

干球温度 ℃ 30.9 30.4 30.4 30.4  31.2 30.5 

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 93.00 93.10 92.90  91.70  92.80 90.70 

干球温度 ℃ 28.9 30.7 31.0 30.8  29.3 29.6 
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表 G.1 参考 ASHRAE 方法的设计用气象参数（续） 

气象参数 单位
潮州 阳江  

潮州 饶平 阳春 阳江 

以

温

度

为

主

导 

冬季空调 

计算温度 

历年不保证 6 小时 ℃ 4.3  4.5  5.3  4.9  

历年不保证 24 小时 ℃ 6.1  6.3  6.6  6.4  

历年不保证 48 小时 ℃ 7.1  7.2  7.5  7.1  

夏季空调 

计算日平均

温度 

历年不保证 1 天 ℃ 32.0  30.7  30.7  31.3  

历年不保证 5 天 ℃ 31.1  30.0  30.1  30.6  

历年不保证 10 天 ℃ 30.6  29.7  29.8  30.2  

夏季空调 

计算温度 

历年不保证 

10 小时 

干球温度 ℃ 36.3  34.8  34.4  35.5  

湿球温度 ℃ 26.1  26.5  26.8  26.4  

历年不保证 

50 小时 

干球温度 ℃ 35.0  33.5  33.0  34.4  

湿球温度 ℃ 26.1  26.5  26.7  26.4  

历年不保证 

100 小时 

干球温度 ℃ 34.2  32.8  32.3  33.7  

湿球温度 ℃ 26.1  26.3  26.6  26.3  

以

含

湿

量

为

主

导 

冬季加湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 2.84  2.86  2.84  2.99  

相对湿度 % 33  26  26  31  

干球温度 ℃ 9.1  14.0  12.7  10.3  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 4.20  4.20  3.76  4.08  

相对湿度 % 48  39  33  36  

干球温度 ℃ 9.2  13.3  13.7  13.4  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 4.98  4.90  4.39  4.75  

相对湿度 % 44  50  38  45  

干球温度 ℃ 13.7  11.4  13.7  12.2  

夏季除湿 

湿度 

历年不保证 

10 小时 

含湿量 g/kg 27.90  27.45  27.70  28.34  

相对湿度 % 92  89  93  91  

干球温度 ℃ 30.0  30.3  29.8  30.4  

历年不保证 

50 小时 

含湿量 g/kg 26.23  26.12  26.53  26.74  

相对湿度 % 83  90  89  72  

干球温度 ℃ 30.0  30.3  29.8  30.4  

历年不保证 

100 小时 

含湿量 g/kg 25.50  25.56  26.00  26.00  

相对湿度 % 72  90  92  91  

干球温度 ℃ 32.9  28.9  28.8  28.8  

以

焓

值

为

主

导 

冬季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 13.70  13.40  15.00  15.40  

干球温度 ℃ 3.2  5.8  8.7  8.4  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 18.10  18.00  18.60  18.50  

干球温度 ℃ 8.3  8.4  9.2  8.4  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 20.50  20.20  20.50  20.30  

干球温度 ℃ 9.1  10.0  8.8  8.2  

夏季新风 

计算焓值 

历年不保证 

10 小时 

焓值 kJ/kg 97.00  95.10  95.80  97.40  

干球温度 ℃ 31.7  31.4  30.8  31.3  

历年不保证 

50 小时 

焓值 kJ/kg 92.00  91.00  91.70  92.50  

干球温度 ℃ 35.7  33.1  29.9  30.6  

历年不保证 

100 小时 

焓值 kJ/kg 89.70  89.20  90.00  90.40  

干球温度 ℃ 33. 1 31.3  32.6  29.8  
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H  
Y  

附 录 H  

（规范性） 

冬季空气调节室外逐时计算温度 

冬季空气调节室外逐时计算温度见表H.1。 

表 H.1 冬季空气调节室外逐时计算温度 

单位：℃ 

时刻 
广州 深圳 珠海 佛山 

花都 从化 广州 增城 番禺 深圳 斗门 珠海 顺德 三水 南海 

1 5.6  5.5  5.3  5.6 7.0 7.1 8.2 7.0 6.9  5.8 5.8 

2 5.5  5.4  5.2  5.5 6.7 6.8 7.8 6.9 6.7  5.6 5.7 

3 5.4  5.2  5.2  5.3 6.4 6.5 7.6 6.9 6.5  5.5 5.7 

4 5.2  5.0  5.0  5.2 6.1 6.3 7.4 6.8 6.2  5.3 5.5 

5 5.0  4.9  5.0  5.0 5.9 6.2 7.2 6.6 6.0  5.1 5.3 

6 4.7  4.6  4.8  4.7 5.5 6.1 7.0 6.4 5.7  4.8 5.1 

7 4.7  4.4  4.7  4.6 5.2 6.0 6.9 6.2 5.5  4.7 4.9 

8 4.7  4.4  4.8  4.6 5.5 6.0 6.7 6.3 5.7  4.6 5.0 

9 4.9  4.5  5.0  4.7 5.7 6.1 6.4 6.5 5.8  4.6 5.1 

10 5.1  4.8  5.1  5.1 5.9 6.6 6.4 6.8 6.0  4.8 5.4 

11 5.3  5.1  5.5  5.9 6.2 7.2 6.6 7.2 6.2  5.1 5.7 

12 5.6  5.6  5.7  6.6 6.4 7.9 6.8 7.4 6.3  5.4 6.0 

13 5.9  6.0  6.1  7.0 6.7 8.4 6.7 7.6 6.4  5.6 6.2 

14 6.1  6.2  6.3  7.5 7.0 8.8 6.5 7.7 6.7  5.8 6.5 

15 6.3  6.4  6.4  7.8 7.1 8.9 6.6 7.9 6.9  6.2 6.6 

16 6.5  6.6  6.5  8.0 8.4 9.1 7.1 8.5 8.3  6.6 6.9 

17 6.5  6.6  6.5  8.1 8.1 8.8 7.0 8.2 8.0  6.6 6.8 

18 6.4  6.4  6.4  8.0 7.8 8.6 6.9 7.9 7.7  6.5 6.6 

19 6.1  6.0  6.2  7.3 7.4 8.4 6.8 7.6 7.4  6.3 6.3 

20 6.0  5.7  6.1  6.7 7.1 8.1 6.6 7.3 7.0  6.1 6.0 

21 5.9  5.5  6.0  6.3 6.7 8.0 6.5 7.1 6.7  6.0 5.9 

22 5.8  5.4  5.8  6.0 6.7 7.9 6.7 7.1 6.6  6.0 5.9 

23 5.7  5.3  5.8  5.8 6.6 7.9 6.7 7.1 6.5  5.8 5.8 

24 5.7  5.2  5.8  5.6 6.6 7.8 6.7 7.1 6.3  5.6 5.7 
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表 H.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

惠州 东莞 中山 江门 

龙门  博罗  惠阳 惠东 东莞 中山 鹤山  开平 新会 恩平 台山 上川岛

1 4.6  5.8  5.4  5.9  6.7 6.0 5.7 6.1 6.2  6.8  6.8 7.8  

2 4.3  5.6  5.2  5.7  6.4 5.8 5.7 6.0 6.0  6.6  6.6 7.7  

3 4.0  5.5  5.0  5.5  6.2 5.7 5.8 5.8 5.9  6.4  6.4 7.6  

4 3.7  5.4  4.7  5.2  6.0 5.7 5.5 5.7 5.8  6.3  6.1 7.3  

5 3.5  5.2  4.6  4.9  5.8 5.6 5.4 5.6 5.7  6.1  5.9 7.2  

6 3.3  5.1  4.5  4.7  5.6 5.4 5.4 5.5 5.6  6.0  5.7 7.0  

7 3.0  4.9  4.4  4.5  5.5 5.5 5.2 5.4 5.5  5.9  5.4 6.8  

8 3.1  5.0  4.4  4.6  5.6 5.6 5.3 5.5 5.5  5.8  5.5 6.9  

9 3.2  5.2  4.5  4.8  5.6 5.7 5.2 5.6 5.4  5.9  5.6 7.1  

10 3.9  5.5  4.9  5.4  5.9 6.2 5.6 5.9 5.6  6.0  5.9 7.2  

11 4.7  5.9  5.4  5.9  6.1 6.7 5.9 6.3 5.8  6.4  6.2 7.2  

12 5.5  6.3  5.9  6.4  6.4 7.1 6.1 6.6 6.0  6.7  6.5 7.3  

13 6.2  6.7  6.4  6.9  6.7 7.4 6.1 6.7 6.0  6.8  6.7 7.5  

14 6.8  7.1  6.8  7.5  7.0 7.6 6.3 6.7 6.3  6.9  6.8 7.5  

15 7.4  7.4  7.0  8.0  7.3 7.7 6.4 6.7 6.5  7.2  6.7 7.7  

16 8.0  8.0  7.3  9.0  7.8 7.8 6.5 7.2 6.8  7.4  7.6 7.9  

17 7.5  7.8  7.2  8.6  7.6 7.5 6.5 7.0 6.8  7.4  7.3 7.8  

18 7.1  7.5  7.1  8.2  7.5 7.2 6.4 6.7 6.6  7.2  7.0 7.8  

19 6.5  7.2  6.7  7.5  7.3 7.1 6.4 6.5 6.5  7.0  6.7 7.8  

20 6.0  6.9  6.5  6.8  7.1 6.8 6.4 6.3 6.4  6.9  6.4 7.8  

21 5.5  6.6  6.3  6.3  6.8 6.6 6.4 6.2 6.3  6.7  6.2 7.7  

22 5.1  6.5  6.1  6.0  6.7 6.5 6.4 6.2 6.4  6.6  6.2 7.7  

23 4.9  6.5  6.1  5.7  6.6 6.5 6.3 6.1 6.4  6.6  6.1 7.7  

24 4.5  6.4  6.0  5.7  6.5 6.4 6.3 6.0 6.3  6.6  6.1 7.6  
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表 H.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

肇庆 韶关 

封开 德庆 怀集 广宁 四会 高要 乐昌 仁化 南雄 乳源 韶关 

1 4.2  5.8  4.8  4.5 5.9 6.7 3.1 3.1 2.4  3.3 3.4 

2 4.1  5.7  4.5  4.1 5.7 6.7 2.9 2.8 2.2  3.1 3.2 

3 3.9  5.6  4.3  3.8 5.5 6.5 2.8 2.5 2.0  2.8 3.0 

4 3.8  5.2  4.1  3.6 5.3 6.3 2.7 2.3 1.8  2.6 2.5 

5 3.6  5.0  3.9  3.4 5.1 6.1 2.7 2.1 1.8  2.4 2.2 

6 3.4  4.8  3.7  3.2 4.9 5.9 2.6 2.0 1.7  2.2 1.8 

7 3.3  4.5  3.6  3.0 4.7 5.7 2.4 1.8 1.7  2.0 1.5 

8 3.3  4.5  3.6  3.1 4.7 5.8 2.6 1.8 1.6  2.2 1.9 

9 3.3  4.6  3.8  3.3 4.8 5.9 2.7 2.0 1.7  2.4 2.3 

10 3.7  5.0  4.2  4.1 4.9 6.1 2.8 2.4 1.8  2.8 2.6 

11 4.2  5.6  4.7  5.1 5.2 6.2 3.1 3.0 2.3  3.1 3.0 

12 4.8  5.9  5.4  5.9 5.6 6.3 3.4 3.5 2.7  3.4 3.6 

13 5.2  6.0  5.8  6.7 5.8 6.4 3.7 3.9 2.7  3.7 4.2 

14 5.8  6.2  6.2  7.6 6.0 6.7 3.7 4.2 2.9  3.9 4.6 

15 6.3  6.3  6.5  8.4 6.1 6.8 3.9 4.4 3.1  4.2 5.0 

16 7.0  7.2  7.2  9.1 6.6 7.3 4.2 5.4 3.3  5.1 6.4 

17 7.0  7.1  7.1  8.6 6.4 7.2 4.2 5.2 3.4  4.8 6.1 

18 6.9  6.8  6.7  8.0 6.3 7.1 3.9 4.7 3.2  4.4 5.6 

19 6.3  6.5  6.1  7.2 6.0 7.0 3.6 4.3 2.9  3.9 4.9 

20 5.8  5.9  5.6  6.5 5.8 6.9 3.4 3.6 2.7  3.6 4.2 

21 5.2  5.4  5.1  5.9 5.6 6.8 3.3 3.1 2.5  3.2 3.6 

22 5.0  5.2  4.9  5.5 5.5 6.7 3.3 3.0 2.4  3.1 3.2 

23 4.7  5.1  4.6  5.2 5.4 6.7 3.1 2.8 2.1  2.9 2.8 

24 4.4  5.0  4.5  4.9 5.4 6.6 3.0 2.7 1.9  2.7 2.4 
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表 H.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

韶关 清远 

始兴   翁源   新丰   连南   连州   连山   阳山   佛冈   英德   清远 

1 3.3  3.7  3.5  2.0  2.3  1.8  3.1  4.5  4.3  5.6  

2 3.1  3.5  3.3  2.0  2.2  1.6  2.9  4.3  4.2  5.4  

3 2.9  3.3  3.1  1.9  2.1  1.6  2.8  4.2  4.0  5.3  

4 2.6  3.1  2.9  1.8  2.0  1.3  2.8  4.1  3.9  5.1  

5 2.2  2.9  2.7  1.7  1.9  1.1  2.8  3.9  3.7  4.9  

6 1.8  2.7  2.6  1.7  1.9  0.8  2.7  3.7  3.5  4.6  

7 1.4  2.5  2.3  1.7  1.8  0.6  2.6  3.5  3.4  4.5  

8 1.7  2.8  2.4  1.8  2.0  0.8  2.6  3.5  3.5  4.6  

9 2.1  3.0  2.6  2.0  2.2  1.1  2.6  3.7  3.7  4.6  

10 2.3  3.2  3.1  2.2  2.3  1.5  2.9  4.0  3.9  4.9  

11 2.5  3.4  3.7  2.4  2.5  1.9  3.2  4.3  4.3  5.3  

12 2.9  3.6  4.3  2.7  2.7  2.4  3.3  4.8  4.6  5.8  

13 3.1  4.0  4.8  2.9  2.9  2.8  3.7  5.1  4.9  6.3  

14 3.2  4.1  5.3  3.0  2.9  3.2  4.0  5.4  5.2  6.5  

15 3.2  4.3  5.9  3.1  2.9  3.6  4.2  5.5  5.3  6.5  

16 5.1  5.1  6.1  3.6  3.4  4.6  4.6  5.9  5.7  6.6  

17 4.6  4.8  5.8  3.6  3.4  4.2  4.4  5.8  5.6  6.7  

18 4.1  4.5  5.4  3.4  3.1  3.6  4.2  5.5  5.3  6.5  

19 3.4  4.1  5.0  3.1  2.8  3.0  3.9  5.1  5.1  6.1  

20 3.0  3.7  4.6  2.9  2.6  2.5  3.5  4.7  4.8  5.9  

21 2.5  3.3  4.2  2.8  2.4  2.0  3.3  4.7  4.6  5.8  

22 2.4  3.2  4.0  2.7  2.4  1.8  3.1  4.5  4.5  5.7  

23 2.3  3.0  3.8  2.6  2.3  1.5  2.9  4.4  4.4  5.5  

24 2.2  2.9  3.6  2.4  2.2  1.4  2.7  4.2  4.3  5.4  
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表 H.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

河源 汕尾 梅州 

连平   和平   龙川   河源   紫金   海丰   汕尾   陆丰   兴宁   蕉岭   大埔 

1 3.2  3.1  3.7  4.1 3.8 7.9 8.1 7.9 3.7  4.7 4.2 

2 3.0  2.9  3.5  4.0 3.4 7.7 7.9 7.6 3.7  4.5 3.9 

3 2.9  2.8  3.2  3.9 3.2 7.6 7.7 7.2 3.6  4.4 3.5 

4 2.7  2.5  3.0  3.7 3.0 7.5 7.5 6.8 3.4  4.1 3.2 

5 2.6  2.4  2.9  3.7 2.8 7.2 7.3 6.3 3.2  3.8 2.9 

6 2.4  2.1  2.7  3.5 2.6 7.1 7.0 6.0 3.0  3.5 2.6 

7 2.2  2.0  2.5  3.4 2.5 6.9 6.9 5.7 2.9  3.2 2.3 

8 2.2  2.1  2.5  3.4 2.5 7.2 7.1 5.9 3.0  3.4 2.3 

9 2.4  2.4  2.5  3.4 2.8 7.5 7.4 6.3 3.2  3.4 2.7 

10 2.8  2.5  2.8  3.7 3.6 7.8 7.6 6.7 3.7  3.9 4.0 

11 3.1  2.7  3.2  4.1 4.5 8.1 8.1 7.1 4.2  4.5 5.3 

12 3.5  2.8  3.8  4.6 5.2 8.5 8.3 7.5 4.8  5.0 6.6 

13 3.9  3.0  4.0  5.0 5.9 9.1 8.7 8.1 5.3  5.7 7.8 

14 4.3  3.1  4.3  5.5 6.5 9.6 9.1 8.5 5.9  6.2 8.8 

15 4.5  3.2  4.5  5.7 7.0 9.8 9.4 8.9 6.2  6.7 9.6 

16 4.6  3.7  5.1  6.0 7.7 10.5 10.2 9.8 6.9  7.3 10.3 

17 4.6  3.5  4.9  5.9 7.3 10.2 9.9 9.3 6.9  6.9 9.8 

18 4.3  3.3  4.7  5.7 6.5 9.7 9.7 8.9 6.4  6.4 9.1 

19 3.9  3.0  4.4  5.5 5.6 9.2 9.2 8.3 5.7  5.7 7.7 

20 3.7  2.8  4.2  5.3 5.0 8.9 8.7 8.0 5.2  5.2 6.5 

21 3.5  2.6  3.9  5.1 4.3 8.7 8.4 7.6 4.9  4.7 5.6 

22 3.3  2.5  3.8  5.0 4.0 8.6 8.4 7.5 4.6  4.5 5.2 

23 3.2  2.4  3.6  4.8 3.7 8.5 8.2 7.4 4.3  4.3 4.7 

24 3.1  2.3  3.4  4.7 3.5 8.3 8.2 7.3 4.2  4.0 4.2 
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表 H.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

梅州 云浮 揭阳 

梅县  平远  五华  丰顺  郁南  罗定  新兴  云浮  揭西  普宁  揭阳  惠来 

1 4.2  3.7  4.1  6.8  4.9 5.6 6.7 5.9 5.5  7.6  7.8 8.8  

2 3.9  3.4  4.0  6.5  4.8 5.4 6.4 5.6 5.3  7.4  7.6 8.4  

3 3.7  3.2  3.9  6.3  4.7 5.1 6.1 5.4 5.0  7.1  7.2 8.1  

4 3.5  2.9  3.8  5.9  4.7 4.9 5.8 5.1 4.9  6.8  7.0 7.7  

5 3.4  2.6  3.7  5.7  4.6 4.7 5.6 4.9 4.6  6.5  6.7 7.4  

6 3.1  2.4  3.5  5.4  4.5 4.4 5.3 4.6 4.4  6.4  6.6 7.0  

7 2.9  2.2  3.4  5.1  4.4 4.2 5.1 4.4 4.2  6.2  6.3 6.6  

8 3.1  2.2  3.5  5.1  4.4 4.2 5.2 4.4 4.3  6.2  6.4 6.5  

9 3.3  2.4  3.6  5.6  4.4 4.4 5.3 4.5 4.7  6.5  6.9 6.9  

10 4.0  3.2  3.8  6.2  4.6 4.9 5.6 4.7 5.5  7.1  7.5 7.7  

11 4.8  3.7  4.1  6.9  5.0 5.4 5.8 5.1 6.3  7.8  8.2 8.8  

12 5.7  4.5  4.4  7.6  5.2 6.0 6.2 5.4 7.2  8.5  8.8 9.3  

13 6.3  4.9  4.7  8.4  5.4 6.5 6.4 5.7 8.0  9.0  9.3 9.8  

14 6.9  5.5  5.0  8.9  5.6 7.1 6.7 6.1 8.7  9.5  9.7 10.6 

15 7.5  6.2  5.3  9.2  5.9 7.5 6.9 6.4 9.3  10.0  9.8 11.1 

16 8.1  6.9  5.7  10.3  6.1 8.2 7.6 7.2 9.7  10.4  10.6 11.7 

17 7.9  6.7  5.6  9.9  6.2 8.1 7.5 7.0 9.3  10.1  10.2 11.2 

18 7.4  5.8  5.5  9.3  6.1 7.9 7.4 6.8 8.6  9.7  9.8 10.5 

19 6.6  4.9  5.1  8.4  5.9 7.4 7.2 6.5 7.8  9.1  9.0 9.6  

20 6.0  4.3  4.8  7.7  5.6 6.8 6.8 6.2 7.3  8.6  8.5 9.0  

21 5.6  4.0  4.5  7.1  5.3 6.4 6.3 5.9 6.8  8.1  8.1 8.5  

22 5.2  3.7  4.4  6.7  5.2 6.1 6.2 5.7 6.7  7.8  7.7 8.3  

23 4.9  3.7  4.1  6.6  5.1 5.8 6.1 5.5 6.5  7.7  7.6 8.2  

24 4.6  3.6  3.9  6.4  5.0 5.6 6.0 5.3 6.3  7.3  7.5 8.0  
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表 H.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

汕头 茂名 湛江 

汕头   潮阳   澄海 南澳 信宜 高州 化州 茂名 电白 遂溪 廉江 

1 8.0  8.6  8.1  8.5 7.0 8.3 8.6 8.0 8.8  8.0 7.0 

2 7.5  8.4  7.9  8.2 6.7 8.2 8.4 7.9 8.7  7.7 6.9 

3 7.3  8.2  7.7  8.0 6.5 7.9 8.3 7.8 8.5  7.4 6.7 

4 7.1  7.9  7.5  7.7 6.3 7.6 7.9 7.5 8.1  7.0 6.4 

5 7.1  7.8  7.3  7.4 6.0 7.4 7.7 7.2 7.7  6.6 6.3 

6 7.0  7.6  7.1  7.2 5.7 7.3 7.5 7.1 7.4  6.3 6.1 

7 6.9  7.5  7.0  7.0 5.4 7.2 7.2 6.9 7.3  6.0 6.0 

8 6.9  7.6  7.1  7.2 5.5 7.1 7.2 7.0 7.3  6.2 6.1 

9 7.2  7.8  7.3  7.5 5.6 7.2 7.1 7.2 7.3  6.4 6.1 

10 7.6  8.2  7.9  8.0 5.7 7.2 7.1 7.4 7.5  6.6 6.4 

11 8.3  8.6  8.4  8.4 6.0 7.4 7.4 7.7 8.0  6.9 6.7 

12 9.0  9.0  9.1  9.0 6.5 7.7 7.7 8.0 8.6  7.2 7.2 

13 9.6  9.4  9.4  9.5 6.8 7.9 7.9 8.3 9.3  7.5 7.6 

14 10.0  9.7  9.9  10.1 7.2 8.0 8.1 8.7 10.0  7.7 7.9 

15 10.2  10.0 10.0  10.6 7.3 8.2 8.4 9.0 9.9  8.0 8.2 

16 10.3  10.4 10.1  11.3 8.4 8.5 9.2 9.5 9.8  10.0 8.8 

17 10.1  10.2 9.8  11.0 8.1 8.4 9.0 9.4 9.7  9.5 8.6 

18 9.6  9.9  9.5  10.5 7.8 8.0 8.8 9.0 9.7  9.1 8.4 

19 9.3  9.7  9.2  10.0 7.4 7.8 8.4 8.6 9.4  8.5 8.1 

20 8.9  9.4  8.9  9.7 7.1 7.7 8.1 8.2 9.1  8.0 7.8 

21 8.7  9.2  8.7  9.4 6.7 7.5 7.8 8.1 8.9  7.5 7.6 

22 8.5  9.2  8.6  9.3 6.7 7.3 7.6 8.0 8.9  7.5 7.6 

23 8.3  9.1  8.5  9.1 6.5 7.3 7.4 7.8 8.7  7.5 7.6 

24 8.2  9.1  8.5  9.1 6.5 7.3 7.3 7.7 8.3  7.5 7.5 
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表 H.1 夏季空气调节室外逐时温度（续） 

单位：℃ 

时刻 

湛江 潮州 阳江 

吴川     湛江     雷州    徐闻    潮州    饶平     阳春    阳江 

1 8.8  7.5  8.4  9.0  7.1  7.4  7.1  7.3  

2 8.5  7.4  8.2  8.7  6.8  7.1  7.0  7.1  

3 8.2  7.1  7.9  8.4  6.5  6.9  6.8  7.0  

4 7.9  6.9  7.6  8.1  6.2  6.6  6.7  6.8  

5 7.7  6.7  7.3  7.8  6.0  6.3  6.6  6.6  

6 7.4  6.5  7.0  7.4  5.7  6.1  6.5  6.5  

7 7.1  6.3  6.8  7.1  5.5  6.0  6.4  6.3  

8 7.2  6.3  6.8  7.2  5.7  6.0  6.4  6.4  

9 7.3  6.2  7.1  7.2  5.9  6.2  6.5  6.4  

10 7.6  6.6  7.2  7.7  6.6  6.6  6.6  6.5  

11 8.0  7.1  7.4  8.2  7.4  7.2  6.9  6.6  

12 8.3  7.6  7.8  8.8  8.2  8.0  7.2  6.9  

13 8.8  8.3  8.2  9.4  9.2  8.6  7.4  7.2  

14 9.1  8.6  8.5  10.1  9.8  9.1  7.6  7.4  

15 9.5  8.9  8.8  10.8  10.3  9.4  7.9  7.5  

16 10.4  9.7  9.4  11.3  10.7  9.5  8.0  7.9  

17 10.2  9.5  9.2  10.9  10.2  9.3  7.9  7.8  

18 9.9  9.3  9.0  10.6  9.5  9.0  7.8  7.5  

19 9.3  8.8  8.6  10.1  8.8  8.5  7.6  7.3  

20 8.8  8.4  8.2  9.5  8.3  8.1  7.4  7.0  

21 8.4  8.2  7.8  9.1  7.7  7.9  7.3  6.9  

22 8.2  8.0  7.7  9.0  7.5  7.9  7.1  6.8  

23 8.0  7.9  7.5  8.8  7.3  7.7  7.1  6.8  

24 7.8  7.8  7.4  8.6  7.1  7.6  7.1  6.8  
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I  
Z  

附 录 I  

（资料性） 

典型气象年生成方法 

计算多年的逐日典型年计算用气象要素的长期累积分布函数值和月累积分布函数值 ，然后计算各

要素逐年各分析月的Finkelstein-Schafer（FS）统计值，从过去多年的气象数据汇总计算选择出12个

典型月气象数据组成典型气象年。 

 



n

i
jmjmyJ iXPDFiXPDF

n
myFS

1
, ))(())((

1
),(  ································· (I.1) 

式中： 

FSj(y,m)   ——第j个气象参数值域在X（i）范围的FS（y，m)值； 

PDFy,m(Xj(i))——第j个气象参数值域在X（i）范围的PDF值； 

PDFm(Xj(i)) ——对于月份m，第j个气象参数长期累积分布函数在范围的值； 

y——研究对象年； 

m——研究对象年中的月份； 

n——参数值选取个数，取决于参数的始点值、终点值和步距，本文中为月份日数。 

 

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式中： 

M         ——逐时气象参数选取的个数； 

WS（y，m）——y年m月的平均加权和； 

WFj              ——第j个气象参数的加权因子。 

 



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j
jWF
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1 ······································································· (I.3) 

在FS方法计算得到每个月权重系数最小的5个候选年之后，再对候选年该月的太阳辐射进行均方根

偏差计算。按照公式（I.4），每个月均方根偏差最小的年份组成典型气象年（TMY）。 
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式中： 

N    ——该月份的日数； 

Hy，m，i——y年，m月，i日的水平太阳总辐射值； 

mH  ——多年日水平太阳总辐射平均值。 
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表 I.1 不同参数所采用权重系数 WF 参数 

气象要素 平均温度 最高温度 最低温度 平均相对湿度 平均风速 
水平面太阳总

辐射 

WF 2/20 1/20 1/20 4/20 2/20 10/20 
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J  
AA  

K  
BB  

附 录 J  

（资料性） 

广东省各城市推荐参考台站信息 

广东省各城市推荐参考台站信息见表J.1 

表 J.1 广东省各城市推荐参考台站信息 

城市 站名 编号 地址 统计年份 

广州 

花都 59284 广州市花都区花城街平石路 1991-2020

从化 59285 广州市从化区江埔街环市东路 1991-2020

广州 59287 广州市黄埔区水西村 1991-2020

增城 59294 广州市增城区荔城街荔景大道北 1991-2020

番禺 59481 广州市番禺区东环街城北公园 1991-2020

深圳 深圳 59493 深圳市福田区竹子林黄牛垅园林公园 1991-2020

珠海 
斗门 59487 珠海市斗门区井岸镇桥东开发区 1991-2020

珠海 59488 珠海市香洲区烟墩山 1991-2020

佛山 

三水 59279 佛山市三水区云东海大道 1991-2020

南海 59288 佛山市南海区狮山镇南海软件科技园塱下村细岗 1991-2020

顺德 59480 佛山市顺德区大良街道蓬莱路 1991-2020

东莞 东莞 59289 东莞市南城区板岭东莞植物园 1991-2020

中山 中山 59485 中山市东区紫马岭公园内 1991-2020

惠州 

龙门 59290 惠州市龙门县龙田镇西埔村围一村民小组 1991-2020

博罗 59297 惠州市博罗县罗阳镇黎村大岭古山 1991-2020

惠阳 59298 惠州市惠城区龙丰白头岭 1991-2020

惠东 59492 惠州市惠东县大岭镇白沙布村大王爷山 1991-2020

江门 

鹤山 59473 江门鹤山市雅瑶镇蟹眼泉路 1991-2020

开平 59475 江门开平市开平大道北黄竹坑 1991-2020

新会 59476 江门新会市会城镇公园东路 1991-2020

恩平 59477 江门恩平市大田镇石山村委会江北水闸 1991-2020

台山 59478 江门台山市台城镇和平路山顶 1991-2020

上川岛 59673 江门台山市上川岛深水湾獭山山顶 1991-2020

肇庆 

封开 59264 肇庆封开县江口镇封州一路封 1991-2020

德庆 59269 肇庆德庆县新圩镇九江村双鱼山 1991-2020

怀集 59270 肇庆怀集县怀城街道天湖公园 1991-2020

广宁 59271 肇庆广宁县南街镇聚和新城广宁电大背后杉侧岗 1991-2020

四会 59276 肇庆四会市贞山街道柑榄村虾苟岗 1991-2020

高要 59278 肇庆市高要区莲塘镇上察村波西岗 1991-2020
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表 J.1 广东省各城市推荐参考台站信息（续） 

城市 站名 编号 地址 统计年份 

韶关 

乐昌 57988 广东省乐昌市乐城街道办天井岗村委会 1991-2020

仁化 57989 广东省仁化县丹霞街道办事处黄屋村民委员会 1991-2020

南雄 57996 广东省南雄市古市镇溪口村 1991-2020

乳源 59081 广东省乳源县北环中路 1991-2020

韶关 59082 广东省韶关市曲江区马坝镇东华围村 1991-2020

始兴 59090 广东省始兴县太平镇河南南路 1991-2020

翁源 59094 广东省翁源县龙仙镇龙翔大道 1991-2020

新丰 59097 广东省新丰县丰城街道黄陂村金山 1991-2020

清远 

连南 59071 广东省连南县三江镇五星村委直路顶张屋背 1991-2020

连州 59072 广东省连州市连东路 1991-2020

连山 59074 广东省连山县吉田镇健康路 24 号 1991-2020

阳山 59075 广东省阳山县商业大道前进二巷 3号 1991-2020

佛冈 59087 广东省佛冈县石角镇振兴北路县政府西侧 1991-2020

英德 59088 广东省英德市龙山公园北区 1991-2020

清远 59280 广东省清远市清城区东城街办大塱村委会 1991-2020

河源 

连平 59096 广东省连平县元善镇警雄村岭下屋背 1991-2020

和平 59099 广东省和平县阳明镇福和公园 1991-2020

龙川 59107 广东省龙川县老隆镇梅子坑龟子凹 1991-2020

河源 59293 广东省东源县东源大道 1991-2020

紫金 59304 广东省紫金县紫城镇教场村寨岗顶 1991-2020

汕尾 

海丰 59500 广东省海丰县城西华路 1991-2020

汕尾 59501 广东省汕尾市城区康平路 1991-2020

陆丰 59502 陆丰市河东镇后坎村猴山 1991-2020

梅州 

兴宁 59109 广东省兴宁市宁中镇加坡岭 1991-2020

蕉岭 59114 广东省蕉岭县蕉城镇东山村扬子宫 1991-2020

大埔 59116 广东省大埔县湖寮镇黎家坪婆寨岽 1991-2020

梅县 59117 广东省梅州市梅县区梅花山公园 1991-2020

平远 59106 广东省梅州平远县大柘镇凤池村 1991-2020

五华 59303 广东省五华县水寨镇黄井村 1991-2020

丰顺 59310 广东省丰顺县汤坑镇气象路 1991-2020

云浮 

郁南 59268 广东省郁南县都城镇大王山森林公园 1991-2020

罗定 59462 广东省罗定市素龙镇沙豪岗村 1991-2020

新兴 59470 广东省新兴县新城镇平康村榄根郎山 1991-2020

云浮 59471 广东省云浮市云城区兴云东路春岗山 1991-2020

揭阳 

揭西 59306 广东省揭西县河婆镇城东路口县石油公司 1991-2020

普宁 59314 广东省普宁市大坝镇陂乌村 1991-2020

揭阳 59315 广东省揭阳市揭东区曲溪街道办金凤路 1991-2020

惠来 59317 揭阳市惠来县神泉镇文昌村东面山 1991-2020
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表 J.1 广东省各城市推荐参考台站信息（续） 

城市 站名 编号 地址 统计年份 

汕头 

汕头 59316 广东省汕头市潮汕路 83 号 1991-2020

潮阳 59318 汕头市潮阳区文光街道旷园社区 1991-2020

澄海 59319 广东省汕头市澄海区莱美路 1991-2020

南澳 59324 广东省南澳县南澳隆澳宫 1991-2020

茂名 

信宜 59456 广东省信宜市东镇街道六谢将军岗 1991-2020

高州 59653 广东省高州市宝光街道北江村委会 1991-2020

化州 59655 广东省化州市河西街道教育路三横巷 1991-2020

茂名 59659 广东省茂名市茂南区山阁镇禄村狮子岭 1991-2020

电白 59664 广东省茂名市电白区七迳镇南山埇公庙岭 1991-2020

湛江 

遂溪 59650 广东省遂溪县遂城镇灵村仔村遂廉公路 1991-2020

廉江 59654 廉江市石城镇上县村 1991-2020

吴川 59656 广东省吴川市大山江街道良美村 1991-2020

湛江 59658 广东省湛江市麻章区湖光镇月领村 1991-2020

雷州 59750 广东省雷州市工业六路与西五路交叉口 1991-2020

徐闻 59754 广东省徐闻县南山镇珠余角 1991-2020

潮州 
潮州 59312 广东省潮州市红山森林公园 1991-2020

饶平 59313 广东省饶平县黄冈镇龙眼城村虎头山顶 1991-2020

阳江 
阳春 59469 广东省阳春市春城镇松竹路松木岗 1991-2020

阳江 59663 广东省阳江市江城区东山路髻山顶 1991-2020

 

 


